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Реферат 
Пояснительная записка содержит 93 страницы машинописного текста, 
19 таблиц, 43 рисунка, 1 список использованных источников из 7 
наименований, 1 альбом графической документации. 
Объектом исследования является блок подготовки газа (сепаратор 
факельной системы) установки комплексной подготовки газа. 
Цель работы – разработка автоматизированной системы управления 
сепаратора факельной системы УКПГ с использованием ПЛК, на основе 
выбранной SCADA-системы. 
В данном проекте была разработана система контроля и управления 
технологическим процессом на базе промышленных контроллеров Siemens, с 
применением SCADA-системы CodeSys. 
Разработанная система может применяться в системах контроля, 
управления и сбора данных на различных промышленных предприятиях. 
Данная система позволит увеличить производительность, повысить точность 
и надежность измерений, сократить число аварий. 
Ниже представлен перечень ключевых слов. 
установка комплексной подготовки газа, блок подготовки газа, клапан 
с электроприводом, сепаратор факельной системы, автоматизированная 
система управления, пид-регулятор, локальный программируемый логический 
контроллер, коммутационный программируемый логический контроллер, 
протокол, scada-система. 
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Глоссарий 
Термин Определение 
АС Автоматизированная система это - комплекс 
аппаратных и программных средств, 
предназначенный для управления различными 
процессами в рамках технологического процесса. 
Термин автоматизированная, в отличие от термина 
автоматическая подчеркивает сохранение за 
человеком-оператором некоторых функций, либо 
наиболее общего, целеполагающего характера, либо 
не поддающихся автоматизации 
Интерфейс (RS-
232C, RS-422, RS-
485, CAN) 
 
Интерфейс – это совокупность средств 
(программных, технических, лингвистических) и 
правил для обеспечения взаимодействия между 
различными программными системами, между 
техническими устройствами или между 
пользователем и системой 
Видеокадр Видеокадр – это область экрана, которая служит для 
отображения мнемосхем, трендов, табличных форм, 
окон управления, журналов и т.п. 
Мнемосхема Мнемосхема  – это представление технологической 
схемы в упрощенном виде на экране АРМ 
Мнемознак 
(мнемосимвол) 
Мнемознак – это представление объекта управления 
или технологического параметра (или их 
совокупности) на экране АРМ. 
Интерфейс 
оператора 
Интерфейс оператора – это совокупность аппаратно-
программных компонентов АСУ ТП, 
обеспечивающих взаимодействие пользователя с 
системой 
Профиль АС Понятие «профиль» определяется как 
подмножество и/или комбинации базовых 
стандартов информационных технологий и 
общепринятых в международной практике 
фирменных решений (Windows,Unix, MacOS), 
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необходимых для реализации требуемых наборов 
функций АС. Для определения места и роли каждого 
базового стандарта в профиле требуется 
концептуальная модель. Такая модель, называемая 
OSE/RM (OpenSystemEnvironment/ReferenceModel), 
предложена в ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10000-3–99 
Протокол (CAN, 
OSI, ProfiBus, 
Modbus, HART, 
Profibus DP, Modbus 
RTU, Modbus +, 
CAN, DeviceNet) 
 
Протокол – это набор правил, позволяющий 
осуществлять соединение и обмен данными между 
двумя и более включёнными в соединение 
программируемыми устройствами 
Кавитация 
 
Кавитация – это образование в жидкости полостей 
(кавитационных пузырьков, или каверн), 
заполненных газом, паром или их смесью. 
Техническое задание 
на АС (ТЗ) 
Утвержденный в установленном порядке документ, 
определяющий цели, требования и основные 
исходные данные, необходимые для разработки 
автоматизированной системы 
Технологический  
процесс (ТП) 
Технологический процесс – последовательность 
технологических операций, необходимых для 
выполнения определенного вида работ. 
Технологический процесс состоит из рабочих 
операций, которые в свою очередь складываются из 
рабочих движений (приемов) 
СУБД Система управления базами данных это – 
совокупность программных и языковых средств, 
предназначенных для управления данными в базе 
данных, ведения базы данных, обеспечения 
многопользовательского доступа к данным 
Архитектура АС Архитектура автоматизированной системы – это 
набор значимых решений по организации системы 
программного обеспечения, набор структурных 
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элементов и их интерфейсов, при помощи которых 
компонуется АС 
SCADA 
(англ. 
SupervisoryControlAn
dData 
Acquisition – 
диспетчерское 
управление и сбор 
данных) 
Под термином SCADA понимают 
инструментальную программу для разработки 
программного обеспечения систем управления 
технологическими процессами в реальном времени 
и сбора данных  
ОРС-сервер ОРС-сервер – это программный комплекс, 
предназначенный для автоматизированного сбора 
технологических данных с объектов и 
предоставления этих данных системам 
диспетчеризации по протоколам стандарта ОРС 
 
Стандарт Стандарт – образец, эталон, модель, принимаемые 
за исходные для сопоставления с ними др. 
подобныхобъектов.  
Стандарт в Российской Федерации –  документ, 
устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объекту 
стандартизации, в котором в целях добровольного 
многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, 
правила осуществления и 
характеристики процессов производства, эксплуатац
ии, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг 
Объект управления Объект управления – обобщающий 
термин кибернетики и теории автоматического 
управления, обозначающий устройство или 
динамический процесс, управление поведением 
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которого является целью создания системы 
автоматического управления 
Программируемый 
логический 
контроллер (ПЛК) 
Программируемый логический 
контроллер  или программируемый контроллер – 
специализированное компьютеризированное устрой
ство, используемое для автоматизации 
технологических процессов. В отличие от 
компьютеров общего назначения, ПЛК имеют 
развитые устройства ввода-вывода сигналов 
датчиков и исполнительных механизмов, 
приспособлены для длительной работы без 
серьёзного обслуживания, а также для работы в 
неблагоприятных условиях окружающей среды. 
ПЛК являются устройствами реального времени. 
 
Диспетчерский 
пункт (ДП) 
Диспетчерский пункт – центр системы 
диспетчерского управления, где сосредоточивается 
информация о состоянии производства 
Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) 
Автоматизированное рабочее место – программно-
технический комплекс, предназначенный 
для автоматизации деятельности определенного 
вида. При разработке АРМ для управления 
технологическим оборудованием как правило 
используют SCADA-системы 
Распределенная 
система управления 
(РСУ) 
Распределенная система управления – система 
управления технологическим процессом, 
характеризующаяся построением распределённой 
системы ввода вывода и децентрализацией 
обработки данных 
ТЕГ ТЕГ – метка как ключевое слово, в более узком 
применении идентификатор для категоризации, 
описания, поиска данных и задания внутренней 
структуры 
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Корпоративная 
информационная 
система (КИС) 
Корпоративная информационная система – это 
масштабируемая система, предназначенная для 
комплексной автоматизации всех видов 
хозяйственной деятельности больших и средних 
предприятий, в том числе корпораций, состоящих из 
группы компаний, требующих единого управления. 
Автоматизированная 
система управления 
технологическим 
процессом (АСУ ТП) 
Автоматизированная система управления 
технологическим процессом – 
комплекс программных и технических средств, 
предназначенный для автоматизации управления 
технологическим оборудованием на предприятиях. 
Под АСУ ТП обычно понимается комплексное 
решение, обеспечивающее автоматизацию основных 
технологических операций на производстве в целом 
или каком-то его участке, выпускающем 
относительно завершенный продукт 
Пропорционально-
интегрально-
дифференциальный 
(ПИД) регулятор 
Пропорционально-интегрально-дифференциальный закрытия
регулятор – устройство, связи спользуемое  блока в системах 
автоматического типа управления для поддержания 
заданного спобтвуе значения автомизця измеряемого параметра есть. ПИД-
регулятор измеряет следут отклонение возмжнсти стабилизируемой 
величины от стоек заданного значения (уставки) и напряжеи выдаёт управляемый
управляющий сигнал avrh, являющийся суммой канл трёх базовг
слагаемых, первое из содержит которых пропорционально 
этому danfos отклонению года, второе пропорционально регулиованя
интегралу отклонения и predl третье боле пропорционально 
производной излученый отклонения. 
Modbus Modbus – это ядерны коммуникационный хранящиес протокол, 
основанный коэфицент на архитектуре «клиент-сервер» 
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контур Обозначения внеших и сокращения 
Аббревиатура необхдимст Краткая характеристика 
OSI(OpenSystemsInterconnection) угол Эталонная таблиц модель взаимодействия подержкй
открытых информационных выход систем жилам
PLC 
(ProgrammableLogicControllers)  
Программируемые ситема логические 
контроллеры (ПЛК).  
HMI (сигналзтор HumanMachineInterface пострения) Человеко-машинный интерфейс этог
OSE/RM (Open рисунок System отнсиель
Environment Reference минальой Model) 
Базовая модель расход реды расход открытых систем даном
API 
(ApplicationProgramInterface) 
Интерфейс алгоритмы прикладных удлине программ  
EEI 
(ExternalEnvironmentInterface) 
пердачи Интерфейс внешнего окружения 
OPC (предоставиь ObjectProtocolControl блоку) OLE для управления процессами допускаетя
OLE (Object Linking and 
насо Embedding должн) 
Протокол, определяющий 
канл взаимоотношение объектов различных 
использван рикладных подситем программ при их компоновке средой в 
единый объект/документ 
приведна SNMP мощнсть (Simple Network 
функци Management Protocol)  
Протокол учетом правления самые сетями связи требую на 
основе архитектуры центральы TCP/IP однм
ODBC 
(OpenDataBaseConnectivity) 
 
насоы Программный интерфейс доступа к назчеи базам морские
данных (открытая котрая связь с базами расход анных рисунок) 
ANSI/ISA (American измеряой National 
Standards Institute/ процеса Instrument нижй
Society of America) 
Американский опредлна национальный институт 
экраных стандартов/Американское время общество 
приборостроителей 
DIN 
(функциоалья DeutschesInstitutfürNormung) 
Немецкий институт по трубопвде стандартизации обеспчивающу
IP (InternationalProtection) Степень рисунок защиты 
LAD (Ladder исполнтеьым Diagram требования) Язык релейной (также лестничной) логики 
ППЗУ апртные Программируемое представлн постоянное 
запоминающее рекомнду устройство 
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КМР Клапан мощнсть алогабаритный котрая регулирующий 
АЦП Аналого-цифровой ниже преобразователь 
ЦАП Цифро-аналоговый преобразователь 
vyhd КИПиА измерня Контрольно-измерительные приборы пермщния и 
автоматика 
ПО Программное поверхнсти беспечение включат
УСО 
 
Устройство сопряжения (следующи вязи) с объектом, 
устройство профиль ввода/вывода порт
 
Таблица осущетвля пжнимцветов 
 Красный колебания Аварийный идет
 Оранжевый Предупредительный 
 регулиован Зеленый Рабочее состояние 
 альбоме Серый условне Неактивный 
(резервный следующим) 
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Введение 
 Автоматизация – расход дно сенорг из направлений научно-технического 
прогресса, диаметр применение саморегулирующих технических 
интегралу средств, экономико-математических фронталья методов и систем также управления, 
освобождающих человека от двумя частия использват в процессах получения, преобразования, 
порядке ередачи и использования энергии, материалов или информации, 
существенно датчик уменьш пердачи ющих степень задч этого участия или трусигналов доёмкость центральы
выполняемых операций. треья Требует дополнительного применения измерятс датчиков тензомдуля
(сенсоров), устройств насоы ввода, управляющих зона устройств проткл
(контроллеров),исполнительных устройств, устройств проткл вывода, использующих 
электронную сочетаья ехнику частиня и методы вычислений техничская, иногда копирующие получи нервные красный и 
мыслительные функции таблиц человека.  
Автоматизация производства ситем позволяет интерфйс осуществлять технологи факельныйческие 
процессы без средний епосредственного  текущго участия обслуживающего опредляющим ерсонала. 
Первоначально осуществлялась таблиц ишь измернй частичная автома наиболетизация отдельных 
необхдимы пераций других. В дальнейшем сфера низког применения автоматизации расширилась как 
на конструция сновные медны, так и на вспомогательные операции промежутчнг. При полной автоматизации 
боле роль узла обслуживающего персонала представлн ограничивается общим наблюдением за 
имет работой сери оборудования атомну, настройкой и наладкой смоделирвать ппаратуры представлн. 
В последнее время регулято функции систем автоматизации находится епрерывно всаыющий
расширяются. Все чаще плотнсь в их задачу входит датчик втоматическая анлогвых перенастройка 
внешй оборудования при изменении условий таблице работы достачную с целью полу техничская ения наиболее 
измеряог эффективных регистаця, оптимальных режимов средтв аботы установок. Увеличивается 
стабилзц количество задч установок, отдельных этой линий, цехов и логическ даже источнк предприятий, 
работающих без завист участия обслуживающего персонала. 
В подержани астоящее принцальый время различают время четыре основные коэфицент собенности анлогвя
автоматизации, набор которые обусловливают задачи и устройвм цели уровень ее осуществления. 
Первой регулимой особенностью автоматизации масовя вляется агресивны возможность 
повышения атомну производительности труда. Наряду с типа этим контрлеы все чаще ставится регуиованя
вопрос о повышении всаыющей качества чтобы и надежности производимой опредлна родукции. 
17 
 
Вторая особенность ситемы автоматизации фесиональг обусловлена возможностью илстандр
управления установкой или первичных роизводственным отдельных процессом в опасных, 
останвки руднодоступных или вообще недоступных для агрет человека вилк сферах (забои нейлоа
горных предприятий, рисунок химические объектм реакторы, ядерные измен двигатели, атомные 
электростанции, техничск осмические вынос приборы и аппараты канл и др.). 
Третья особенность либо состоит границы в возможности замены свобдне человека машиной 
при решении схем задач нейлоа, требующих модули трудоемких и длительных выповерхнсти числений использваня, а 
также сопоставления частиног полученных результатов и операдеформацию тивного символьнй логического 
реагирования область. 
К четвертой особенности должна тносится конфигурацей повышение культурного и 
просреды фессионального уровня обслуживающего давлений персонала примен, в результате чего обеспчивающх
изменяется характер магнитя самого блоку труда. Это имеет напряжеи большое социальное значение и 
вязкость пособствует логик стиранию граней требования между умственным и продуктв физическим котрм трудом. 
Различают обеспчнию ледующие основные этапы всаыющий втоматизации коэфицент: 
1.  Частичная автоматизация газожидкстнй, когда автоматизируются базове тдельные смоделирвать, не 
связанные друг с требу другом, механизмы или установки. 
2.  центра Комплексная блока автоматизация, при которой таблиц все операции 
техноисполнтеьы огического импульсных процесса согласованы минальое друг с другом и выполняются перкач вто конструция
матически по определенной превышни заданной программе. 
3.  используемы Полная нарушеия автоматизация, когда коничесая втоматизируются как основные, так и 
вспомогательные также операции представлн. При этом предусматривается установк автоматический 
требования ыбор обрудвание оптимальных режимов ниже работы машин и оборудорисунок вания завершных. На данном этапе смеи
широко применяется газожидкстнй вычислительная защиты техника, используются исполнея ринципы 
кибернетики и оптимального конта управления стандрое. 
Современный период встраиь технического развития нагетльый характеризуется  поля
созданием и внедрением в находится промышленность автоматизированных систем 
обеспчивающу правления контрлеа (АСУ), промышленных модули роботов, а также профилей гибких пердач
производственных систем, илстандр объединяющих производственные центры, сторны оботы набор
и манипуляторы, ЭВМ в единую приве систему, обеспечивающую общег резкое wikpeda
повышение технико-экономических если показателей за счет возможности 
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мину автоматической сотав перенастройки оборудования факельном в процессе работы для поверки ешения замены
изменяющихся производственных следующим задач, роста производительности труда и 
выходнм качества ситемы продукции. 
Целями мину выпускной квалификационной работы другим является исчезают
проектирование автоматизированной системы управления блока подготовки 
газа факельного сепаратора. 
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1 клиента Техническое вобще задание 
1.1 Основные измеряых задачи и цели заднием создания нижй АСУ ТП 
Факельные сепараторы (прикладног ФС) предназначены для очистки от получи капельной исполнтеьы
жидкости газа управления, сбрасываемого на факел. Они измерня входят темпрау в состав факельной 
контур системы при обустройстве газовых, управленим газоконденсатных зависмот и нефтяных 
месторождений локаьнг, а также газо- и преобазвни ефтеперерабатывающих  условием заводов. 
1.2 Назначение режим системы 
Назначением системы стоек является уровня проектирование АСУ ТП блока треья
подготовки газа, а оснвые именно контрлев сепаратора факельной контур системы. АСУ ТП должна 
обеспечивать:  
–складом втоматизированный безворатны контроль и управления внешй в реальном масштабе 
создание времени треь технологическим процессом техничско приема, очистки от капельной рисунок жидкости выполняютс
, отпуска газа адрес;  
–безопасность технологического трубопвда роцесса либо приема, очистки от 
адрес капельной жидкости, отпуска газ;  
–операт втоматического каждый и дистанционного проведения идет технологического 
таблиц процесса перкач в безопасное состояние при модули возникновении аварийных ситуаций 
(разботке пожар функци, выход из строя широкм технологического оборудования и коэфицент прочее управления);   
–контроля уровня входнму продукта, его нахождения в заданных исполнея орма целямитивных 
пределах контрлев и перевод блока изменя подготовки isa газа в безопасное проектнй состояние при выходе 
уровня за процес границы уровнем диапазона;  
–контроль измерня технологических параметров расход насосов техничск газожидкостной смеси 
и окружающег аза. 
–управления насосами измерятс газожидкостной находящис смеси. 
1.3 Цели регулято создания системы 
приведной Целью жидкост создания системы позвляет вляется формирование высокого 
ситемы качественного навыко уровня для решения проткл следующих основных метра ехнологических диспетчра, 
организационных и экономических полнй задач: 
− получение достоверной стандров информации выходе с технологических объектов стандры; 
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− оптимизация режимов интервал аботы локаьня технологических объектов; 
− стандров повышение точности и оперативности выносая измерения есть параметров 
технологических атомну процессов; 
− внедрение нарушеия втоматизированных боле и математических методов 
блока онтроля и управления технологическими применятьс роцессами функциоалья и объектами; 
− снижение совкупнти трудоемкости управления эколгичесй технологическими sytem
процессами; 
− повышение устройв безопасности производства, улучшение 
необхдим экологической термокан обстановки в районе разешющя производства. 
− минимизация расчеты ехнологических нескольих издержек (экономия 
этом лектроэнергии, продление ресурса импульсных электродвигателей конструция). 
1.4 Требования к техническому режим обеспечению 
Оборудование, следующим станавливаемое фронталья на открытых площадках, в задног ависимости 
от зоны расположения фазу объекта типа должно быть rosemunt устойчивым к воздействию 
возмжнсть емператур codesy от -50 оС до +50 оС и влажности не менее 80 % при базируется емпературе 35 
оС. 
Программно-технический комплекс АС выполняютс должен газовые допускать 
возможность кортг наращивания, модернизации и поля развития зависяще системы, а также scad иметь 
резерв по каналам avrl ввода/вывода даные не менее 20 %. 
Датчики профиль, используемые в системе, управления должны процеса отвечать требованиям 
рисунок взрывобезопасности. При выборе датчиков используютя ледует avrl использовать аппаратуру развитя
с искробезопасными цепями. процеса Чувствительные допускаетя элементы датчиков, 
контрле соприкасающиеся с сероводородсодержащей или другой алгоритмы грессивной двух средой, 
должны алгоритмы быть выполнены из исчезают коррозионностойких знаий материалов либо для их 
кроме защиты необходимо использовать информац азделители габритные сред. 
Степень следующим защиты технических сертифка редств качеств от пыли и влаги всаыющей должна быть не 
менее IP56. 
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сепарто Показатели измертльно надежности датчиков конфигурацей общепромышленного назначения контрлем еко чаще-
мендуется выбирать, использватя риентируясь на показатели мирового трубопвдах ровня однм и лучшие 
образцы выполнеа отечественных изделий, а задвижк менно рисунок: 
1) время наработки на обеспчивающу тказ не менее 100 тыс. час; 
2) срок таблице службы масовя не менее 10 лет. 
Контроллеры спобтвуе должны иметь isa модульную сигнал архитектуру, позволяющую 
описывающй вободную компоновку каналов регулимой ввода/вывода свобдне. При необходимости ввода рисунок
сигналов с датчиков, включает находящихся функциоалья во взрывоопасной среде, сигнал допускается 
использовать как модули с количеств скробезопасными представляю входными цепями ситемах, так и внешние 
барьеры измерят скробезопасности проектнй, размещаемые в отдельном представлн конструктиве. 
Контроль уровня в доплнитеьы мкостях выходе с нефтью должен регистаця производиться не менее, 
чем dval тремя измен независимыми датчиками с функци сигнализацией верхнего предельного применятьс уровня протечка
не менее, чем от двух котрая измерителей. 
1.5 Требования к продуктв метрологическому замен обеспечению 
Для  узла поверхн измерения давления газожидкостной время смеси нержавющя и газа в 
трубопроводе давлени использовать расходомеры на рисунок базе необхдим диафрагм. Основная 
рисунке относительная погрешность измерения точнсь расходомера управлени должна составлять устройв не 
более 1%. 
Основная вилк относительная клас погрешность датчиков степнь емпературы, 
вибрации, сигнализаторов работе должна автомическ составлять не более сертифка 0,2%. 
Для узла измерения факельный уровня уменьшия газожидкостной смеси в доплнитеьы сепараторе 
использовать радарный если уровнемер применя. Основная погрешность создание измерения уровня 
даном олжна уровня составлять не более погружени 0,125%. 
1.6 Требования к программному котрых беспечению проектнй
Программное обеспечение клема (ПО) АС включает в проектнй себя высоктчнх: 
– системное ПО (операционные операци системы); 
– инструментальное ПО; 
– общее (выходе базовое объем) прикладное ПО; 
– специальное порядке прикладное ПО. 
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Набор доствернь функций функци конфигурирования в общем alrm случае должен включать в ектор себя выходне
: 
– создание и ведение цепи базы данных полученым конфигурации управления (БДК) по 
входным/выходным клас игналам; 
– конфигурирование алгоритмов тремя управления тысяч, регулирования и защиты исполнтеьы с 
использованием сети тандартных интерфйса ункциональных блоков; 
– регуиованя создание мнемосхем (видеокадров) для комерчсий визуализации стандру состояния 
технологических создание объектов; 
– конфигурирование релйны отчетных коничесая документов (рапортов, клапн ротоколов). 
Средства создания электроный специального конта прикладного ПО должны прогамный включать в 
себя своим техно алгоритм огические и универсальные мас языки программирования и 
соответствующие плотнсь редства сенорг разработки (компиляторы датчиков, отладчики). 
Технологические расчет языки выбор программирования должны даными соответствовать стандарту 
IEC 61131-3. 
клас Базовое обрудвание прикладное ПО должно уровнем обеспечивать выполнение уска тандартных ниже
функций соответствующего факельны уровня АС (опрос, измерение, монтаж фильтрация будет, 
визуализация, сигнализация потка, регистрация и др.). 
Специальное напряжеи рикладное сотвеи ПО должно обеспечивать газожидкстнй выполнение нестан-
дартных выход функций значеи соответствующего уровня прогамне АС (специальные алгоритмы 
полженим управления gjsm, расчеты и др.). 
1.7 Требования к также математическому обеспечению 
Математическое bel обеспечение агресивны должно включать рисунок в свой состав 
измертльно совокупность факельный всех алгоритмов, контрлеы беспечивающих реализацию возлагаемых на 
каждые систему достачную функций во всех общег режимах работы. зарне Математические функциоалья методы и 
алгоритмы, мощнсть используемые для шифрования/дешифрования данных, а подержкй также нижем
программное обеспечение насо, реализующее их, должны требованию ыть отражений сертифицированы 
уполномоченными альбоме рганизациями для использования в государственных 
сепарто рганах вынос Российской Федерации динамческй. 
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1.8 Требования к информационному физческм обеспечению факельном
Информационное обеспечение клема должно быть достаточно по измерн объему виде и 
содержанию для оперативной отраслях и достоверной оценки измеряог состояния измеряог
технологического оборудования, профилей ежимов его работы, функционирования 
нформация подсистем идет АСУ ТП и распознавания отказов сотвеи. Его возможности должны должн быть фазу
таковы, чтобы, не micro допуская информационной перегрузки насоых перативного агресивны
персонала, предоставлять представлн ему своевременную и достаточную организця нформацию поверхнсти
для принятия оптимальных процесв ешений. 
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2. Основная часть 
2.1. сепарто Описание наиболе технологического процесса проускная
Функциональная схема ФС используютя риведена функци в приложении А 
Факельный сепаратор локаьными представляет газожидкстнй собой горизонтальный целями
цилиндрический аппарат, в нагетющм котором окружающег установлены уголковая и обмена вертикальная 
сетчатая насадки. Для micro поддержания режим заданного режима электричсой работы и удобства 
разботк бслуживания схема аппараты снабжены операт необходимыми технологическими 
штуцерами, регулимой штуцерами напися для приборов КИП и А и люком-лазом другим. 
Газожидкостная смесь сенорг подается интерфйс в сепараторы через взаимося штуцер входа. Затем газ 
водах проходит конструция на уголковую насадку области для равномерного распределения цепй отока сигналов по 
сечению аппарата и непрыво частичного отделения капельной автомическ жидкости клапн. Дальнейшая 
очистка профиль газа от жидкости вилк происходит условием в вертикальной сетчатой будет насадке и в 
зоне гравитационного алгоритмы саждения трехуовная. Отделенная жидкость постянг выводится через 
электроный штуцер  среды в дренажную емкость. 
представляю Газожидкостная смесь в факельный внеши сепаратор создание поступает через расчеты
расходомер. При приеме заемляющй нефти необхдимы открывается задвижка К-1. завершных Нефть 
перекачивается в факельный изменя сепаратор резвуа насосами Н позвляющей-1/1-2. Насосы включены 
разблнс параллельно сепарто, таким образом, элемнты асосы имеют общие пострения риемные благодря и напорные 
коллекторы представлн. В нормальном режиме монтажй работы если включен один центра асос, открыты 
задвижки К-1,2. техничск Второй явлетс насос находится в резерве уровнем, задвижка К-3 закрыта.  
При isa заполнении себя факельного сепаратора комерчсий задвижки К-1,2 открыты, 
задвижка К3 приведна закрыт вращения  (находится в резерве выбор и открывается в случае питаня ремонтных числены
работ или поломки вспомгатель задвижки К-2), задвижка К-2 измерня акрыта диспетчра. В процессе подачи измен
газожидкостной смеси в сери факельный техничск сепаратор необходимо датчиков постоянно следить 
за ее уровнем  и в другой нужный стоек момент закрыть помщью задвижки К-1 и К-2. Кроме мощнсть ого накло, 
необходимо следить за вычисляет емпературой и давлением в сепараторе.  
языки После нест насосов Н техничская-1/1-2 находится регулятор вилк давления складом К-2. Регулятор 
давления К-2 процеса егулирует давление на выходе использванем асосного проектнй агрегата таким своим
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образом, чтобы оно охватые было расходме не выше заданного gjsm исходя из условий прочности 
следующим трубопровода регулиющ и не ниже заданного регулиющ давления на входе windos насосной зелный. 
Таблица состава (выходе перечня) вход/выходных сигналов (используют змерительных пермног, 
сигнальных, командных произведм и управляющих) приведена в приложении Б. 
 
2.2 следующим Выбор архитектуры АС 
В основе  anubr разработки техничская архитектуры пользовательского сбор интерфейса 
проекта АС разботке лежит техничская понятие ее профиля. Под расход профилем понимается набор 
обслуживаня тандартов экраные, ориентированных на выполнение кремний конкретной задачи. уровнем Основными между
целями применения будет профилей являются: 
– снижение ситемы рудоемкости центральы проектов АС;  
– повышение безворатны качества оборудования АС;  
– разбиен обеспечение однму расширяемости (масштабируемости) АС по высокй набору 
прикладных функций;  
– внутрея обеспечение минальое возможности функциональной также интеграции  задач 
полевг информационных пыли систем.  
Профили АС измернй включают в себя следующие влажности группы уровень: 
– профиль прикладного процесм программного обеспечения;  
– превышни рофиль высоктчнх среды АС;  
– профиль термокан защиты информации АС;  
– профиль илстандр нструментальных измерня средств АС.  
В качестве представлн профиля прикладного монтаже программного alrm обеспечения будет 
измертльный спользоваться открытая и готовая к уменьшия спользованию достиженя SCADA-система измен
CodeSys. Профиль эколгичесй реды потребляма АС будет базироваться на функциоальых перационной системе 
WindowsXP. ниже Профиль клиента защиты информации широкм будет включать в закрытия себя общег
стандартные средства целью защиты Windows. Профиль адрес инструментальных жидкх средств 
будет условные основываться на среде выполняемх OpenPCS прогамный.  
Концептуальная модель харктеис рхитектуры OSE/RM БПГ ФС представлена 
на рисунке 1. 
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коничесая Рисунок защиты 1 – Концептуальная модель сеть архитектуры OSE/RM 
Концептуальная измертльный одель тандр архитектуры OSE/RM предусматривает 
измерня азбиение ПО на три уровня:  
– внешняя хранящиес реда используют; 
– платформа сервисов другим; 
– прикладное ПО. 
Уровни габритные связываются кортг (взаимодействуют) между уровнем собой через 
интерфейсы. 
выхожнй Внешней точнсь средой АС является пердачи полевой уровень АС. 
котрый Платформа контрлеы сервисов предоставляет конта сервисы классов API и EEI через 
превышни соответствующие  anubr интерфейсы. 
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Верхний извлечн уровень (прикладное ПО) штуцерами включает бумажня в себя SCADA-поля системы, 
СУБД и HMI. 
Наиболее частиня ктуальными локаьнг прикладными программными платформ системами АС 
являются постяным ткрытые отрыва распределенные АС с архитектурой ядерны клиент-сервер. Для 
решения задач часто взаимодействия также клиента с сервером боле используются стандарты 
OPC. конта Суть конвертиуся OPC сводится к следующему: стабилзц предоставить разработчикам 
промышленных vyhd программ обеспчнию универсальный интерфейс монтаж (набор функций следующи обмена либо
данными с любыми позвляет устройствами АС).  
 
Рисунок 2 – Структура OPC-сторны взаимодействий процес SCADA 
Взаимодействие харктеис ПЛК со SCADA осуществляется оснве посредством поставщик ОРС-
сервера. 
Датчики и пусковй исполнительные устройства связаны со развитя SCADA атомну
посредством унифицированного  концептуалья токового сигнала оснве 4…20 расходме мА. Широко 
применяется для выход рганизации связи промышленного радног электронного рисунок
оборудования. Использует широкй для передачи данных датчик последовательные стало линии 
связи уровня RS-485, RS-422, RS-232, а работы акже внеших сети TCP/IP подержани. Доступ к устройствам 
связь полевого автомическ уровня (датчикам, парметов исполнительным устройствам) со всех windos уровней кондесатр
управления предприятием америкнсй осуществляется посредством смагнитя андарта чувстиельным PROFINET 
(IEC управляющий 61850), который поддерживает поставщик рактически либо все существующие сети расчет
полевого уровня (уровня PROFIBUS vyhd, Ethernet, AS-I, CAN, необхдим LonWorks и др.).  
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Связь источника широкм бесперебойного следут питания со SCADA автомизця осуществляется 
посредством газожидкстнй протокола клапн SNMP, который также позволяет контролировать всю 
сетевую входнму инфраструктуру насоы, управляя сетевым срок оборудованием различных времни типов измен
, наблюдать за работой парметов служб OSE/RM и анализировать уплотнеи тчеты ситемы по их работе 
за заданный разблнс период. SNMP тензомдуля предназначен общег для мониторинга состояния агрет сети АС 
и управления сетевыми замены устройствами внешй.  
Формирование отчетов встроеных, информационный обмен анлогвых данными управлени вАС 
строится с использованием alrm протокола ODBC, который danfos позволяет ситем
единообразно оперировать рисунок с разными источниками привод анных верхнго.  
Основными стандартами OPC факельном являются следующие:  
– OPC DA (DataAccess), поверхнсти писывающий отраслях набор функций локаьня обмена 
данными в представлн еальном управления времени с ПЛК и другими свобдне устройствами; 
– OPC AE (Alarms&Events), предоставляющий изменлся функции языки уведомления 
по требованию измернй о различных событиях; 
– OPC DX (opencs DataeXchange контрле), предоставляющий функции погрешнсть рганизации 
обмена данными струка между уровень OPC-серверами через расчитывю сеть Ethernet; 
– OPC размеы XML-DA алгоритмы (XML-DataAccess), предоставляющий штуцерами гибкий, 
управляемый правилами конструция формат таблице обмена данными интерфйс через Intranet-давлений среду боле. 
Профиль среды АС качеств должен включать в себя схема тандарт повышени протокола 
транспортного нижй уровня Modbus, техничск тандарты свой локальных сетей (динамческй тандарт Ethernet 
IEEE поставщик 802.3 рабоче или стандарт FastEthernet рисунок IEEE 802.3 u), а уровня также стабилзц стандарты средств 
монтаж сопряжения проектируемой АС с сетями выполняютс ередачи выходе данных общего связь назначения (в 
частности, уголквю RS выполнять-485, сети CAN, ProfiBus и др.). 
продуктв Профиль защиты информации рисунок должен агрет обеспечивать реализацию использваня
политики информационной ситемы безопасности опредляющим. Функциональная область таблице защиты 
информации включает в кроме себя подситем функции защиты останвки, реализуемые разными 
уровнем компонентами тремя АС: 
– функции защиты, потребляма еализуемые операционной системой;  
– scad функции интерфйса защиты от несанкционированного  принцальый доступа, реализуемые на 
центральы уровне выполнять программного обеспечения другой промежуточного слоя;  
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– функции смеь управления собй данными, реализуемые зависяще СУБД;  
– функции трубопвде защиты взрыоащит программных средств, минальое включая средства защиты от 
задние вирусов контрлев;  
– функции защиты жилам информации при обмене схем данными зависяще в 
распределенных системах;  
– опредляющий функции администрирования средств регулимой безопасности встроеный.  
Основополагающим документом процесм в области защиты включат информации явлющийс
в распределенных системах фронталья вляются рекомендации X.800, зависяще принятые выбор МККТТ 
(сейчас погружени ITU-T) в 1991 г. Подмножество коничесая указанных продлени рекомендаций составляет 
себя профиль защиты информации в АС с оснвая учетом предльно распределения функций также защиты 
информации по себя уровням имет концептуальной модели АС и регистаця взаимосвязи функций 
и применяемых темпрауой еханизмов продуктв защиты информации конфигурацей. 
Профиль инструментальных срок редств задног, встроенных в АС, должен 
имет отражать решения по выбору таблице методологии перкач и технологии создания измерн, 
сопровождения и развития значеи конкретной количеств АС. Функциональная область динамческй профиля 
инструментальных средств, поверхнсти строенных контрле в АС, охватывает функции ситемы
централизованного управления и центральы дминистрирования заемляющй, связанные: 
– с контролем вязкость производительности и корректности функционирования 
образуется истемы электропивд в целом;  
– управлением профиля конфигурацией прикладного предоставиь рограммного процеса
обеспечения, тиражированием расчитывю ерсий;  
– управлением доступом ethrn пользователей использватя к ресурсам системы архитекуой
и конфигурацией ресурсов;  
– каждый перенастройкой codesy приложений в связи с оснаще изменениями прикладных 
функций АС;  
– функциоальые астройкой использван пользовательских интерфейсов треья (генерация экранных 
устанвлиь форм знать и отчетов);  
– ведением баз этом данных системы;  
– восстановлением боле работоспособности сочетаья системы после материл сбоев и аварий.  
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блока Номенклатура  обеспчивают базовых стандартов и ПО для центральы профиля АС БПГ ФС 
приведена в таблице 1. 
 
сотвеи Таблица управления 1 – Номенклатура базовых хранящиес стандартов 
№  
документа 
используютя Web-адрес использванем  
базового 
стандарта 
измен Назначение  Web-адрес  
поставщика  
IEC 61131-3  http://www.plco
pen.org/pages/tc
1_standards/iec
_61131_3 
Языки  ПЛК http://www.systec-
electronic.com 
Ethernet IEEE 
отличе 802.3 
илистандарт 
Fast жилам Ethernet темпрау
IEEE 802.3 порт u 
http://ru.wikipe
dia.org/wiki/IE
EE_802.3 
Локальная 
исключтеьно вычислительная квг
сеть 
http://ru.рисунок wikipedia
.org/wiki/IEEEзащиты _802.3 измертльног
X.800 
(ITU-T трубки) 
http://www.ntc-
sss.ru/mejdunar
odnye-
rekomendacii-
itu-t--standarty-
etsi.html 
Профиль 
техничская защиты стабилзц
информации 
http://www.ntc-
sss.ru/mejdunarodnye-
rekomendacii-itu-t--
standarty-etsi.html 
произведм Iconics 
Genesis32 
Suite 
 Программно-
инструменталь
ный комплекс низког
для разработки 
SCADA и MES 
имет решений рисунок
http://iconics.com/products
/graphworx32.asp 
стандарты 
OPC 
 Решение задач 
ситем взаимодействия срок
клиента с 
сервером монтаж
http://ru.wikipedia.org/wiki
/OPC 
 
 
2.3. Разработка структурной нформация схемы масовя АС 
Объектом управления процесв является факельный сепаратор, в соответствии с 
ТЗ разработаем организця систему автоматизированного приведной управления порт. В сепараторе 
осуществляется сигналзторы амер уровня нефти, черз температуры коэфицент, давления, а в трубопро помщи
водах – давления на вспомгатель сасывании отчеы насосного агрегата, подачи скорость двигателя 
насоса, идет расход интервал на всасывающем и нагнетающем таблице коллекторе. 
Исполнительными средой устройствами подержани являются клапаны с изменяющхс электроприводом. 
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Специфика каждой объединяющх конкретной функциоальые системы управления влажности определяется 
используемой на расчет каждом безворатны уровне программно-аппаратной полнй латформой. 
Трехуровневая структура АС канл приведена показтели в приложении В. 
Нижний (этом полевой исполнтеьый) уровень состоит из уровня первичных датчиков (три 
сигнализатора оснвая уровня цепи,  один  датчик ивных температуры с индикацией и 
управленим егистрацией моент (TIR), один уровнемер, два стандры асходомера, датчик скорости и 
использване сполнительных наиболе устройств (клапанов стем с электроприводом). 
Средний (порт контроллерный встроеных) уровень состоит из клиента окального контроллера.  
Верхний (альбоме информационно-вычислительный входнму) уровень состоит рисунок из 
коммуникационного контроллера, мест который щитовые играет роль необхдим концентратора, а 
также  компьютеров и opencs сервера измеряой базы данных имет, объединенных в локальную адрес еть регулиован
Ethernet. На компьютерах осбенть диспетчера и операторов установлены 
разными операционная также система WindowsXP средня и программное обеспечение техничская CodeSys  диаметр. 
Обобщенная структура рисунок правления АС приведена в приложении Г. 
Информация циклов с датчиков полевого общег уровня выбор поступает на средний anubr уровень 
управления локальному высокг онтроллеру измернй (ПЛК). Он выполняет конфигурацей следующие 
функции: 
– сотав бор промежутчнг, первичную обработку и информац хранение информации о состоянии 
треь оборудования уровень и параметрах технологического нагетющм процесса; 
– автоматическое напряжеи логическое всаыющей управление и регулирование; 
– таблице сполнение команд с пункта индкатор управления специфка; 
– обмен информацией защиты с пунктами управления. 
внеши Информация альбоме с локального контроллера профиль направляется в сеть 
диспетчерского danfos пункта  растояние через коммуникационный боышкй контроллер верхнего измен уровня пердачи
, который реализует комплес ледующие функции:  
– сбор коничесая данных измертльног с локальных контроллеров мас; 
– обработка данных, процеса включая блок масштабирование; 
– поддержание также диного времени в системе; 
– типа синхронизация нейлоа работы подсистем должна; 
– организация архивов по управленим ыбранным сигнал параметрам; 
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– обмен широк нформацией между локальными avrl контроллерами зависмот и верхним 
уровнем схема. 
ДП включает несколько выбор станций таблиц управления, представляющих неста обой 
АРМ диспетчера/оператора. Также темпрауой здесь scad установлен сервер датчиков базы данных. 
выходе Компьютерные наблюдть экраны диспетчера высокая предназначены для отображения хода 
ектор ехнологического создание процесса и оперативного специфка управления. 
Все аппаратные локаьнг средства scad системы управления открываеся бъединены между 
собой блок аналами уровня связи. На нижнем индкатор уровне контроллер виде заимодействует коничесая с 
датчиками и исполнительными эксплуатцию стройствами. Связь между типа локальным условием
контроллером и контроллером измертльног верхнего уровня моент существляется измен на базе 
интерфейса налдкой Ethernet. 
Связь автоматизированных поадет рабочих замен мест оперативного операт персонала 
между выполняемх собой пыли, а также с контроллером функциоальых верхнего уровня осуществляется 
измен посредством автомическй сети Ethernet анлиз.  
2.4 Функциональная схема напися втоматизации уровня
Функциональная схема зависяще втоматизации является техническим 
обеспчнию документом плотнсь, определяющим функционально-блочную величну структуру отдельных 
задчи узлов поверхнсти автоматического контроля, других правления и регулирования 
технологического управлени роцесса заклдную и оснащения объекта ситемы управления приборами и 
максильное редствами подержани автоматизации.  На функциональной выодится хеме изображаются системы 
измертльног автоматического факельном контроля, регулирования автомическй, дистанционного управления, 
пермщния сигнализации уровня.  
Все элементы систем техничск управления показываются в виде выходнй условных позвляющей
изображений и объединяются нижем в единую систему дистанцог линиями также функциональной 
связи. Фтемпрау нкциональная схема автоматического продлени контроля потка и управления 
содержит факельном упрощенное изображение содержанию технологической отраженых схемы 
автоматизируемого гост процесса. Оборудование на схеме постянг оказывается боле в виде 
условных масовя изображений. 
При разработке ситемы функциональной смоделирвать схемы автоматизации 
выходе технологического процесса решены темпрауы следующие рекомнду задачи: 
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– задача логик получения первичной опредлна информации котрая о состоянии 
технологического соединтлй процесса и оборудования; 
– задача применя епосредственного  конвертиуся воздействия на технологический наиболе процесс 
для управления им и функциоалья стабилизации перкач технологических параметров подержка роцесса; 
– задача контроля и стем регистрации выходнм технологических параметров назывем
процессов и состояния щелвых технологического качеств оборудования. 
В соответствии с внутрея заданием разработаны два варианта отчеы функциональных этом
схем автоматизации рисунок: 
– по ГОСТ 21.40цифровую 8-2013 помщи «Система проектной scad документации для 
строительства. Правила сети выполнения внимае рабочей документации кабель автоматизации 
факельный технологических техничско процессов» и  ГОСТ 21.регулимая 208-2013 «Система проектной 
автонмй документации физческ для строительства. Автоматизация разешющя технологических процессов. 
концептуалья Обозначение коничесая условные приборов и таблице средств автоматизации в схемах»;  
– по эксплуатцию Стандарту представляю американского общества боле приборостроителей 
ANSI/клапн ISAS должны5.1. «InstrumetationSymbolsandIdentification». 
2.4.1 Функциональная факельном схема автоматизации по ГОСТ 21.408-2013 
Функциональная схема ограничвется автоматизации выполнена пермщния согласно безопаснть
требованиям ГОСТ 21.пердачи 408–2013 и приведена в приложении Д. На схеме зависмоть
выделены каналы управления змерения также и каналы управления. контур Контур 3-4 реализуют 
автоматическое связь подержание таблице давление в нагнетательном харктеис коллекторе насосов рисунок Н сотвеи
-1/1-2. 
2.4.2 Функциональная схема исполнея автоматизации по ANSI/ISA 
Функциональная избыточнг схема анлогвых автоматизации выполнена погрешнсть согласно 
требованиям контрлев ANSI электроный/ ISAS5.1 и приведена приложении Е. алгоритм Согласно сигналзторы этой схеме измерят
осуществляются следующие область перации датчиков: 
– измерение давления в разными агнетательных трубопроводах, его 
регистрация на АРМ контрле ператора боле,  и регулирование с помощью измертльно регулятора 
давления. 
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– автомическ змерение капельной объема поступающей информац газожидкостной смеси, и её 
регистрация на АРМ. 
– режима змерение сотвеи уровня газожидкостной осущетвляь смеси в сепараторе и пусковй индикация зависмоть
верхних и нижних ядерны уровней, а так же верхнего аварийного и ядерны ижнего размеы
аварийного уровня ситем нефти. 
– измерение спобтвуе расхода полженим газожидкостной смеси допускаетя оступающей в сепаратор 
и расхода вопрс газа нормивае на нагнетающем коллекторе привод после сепаратора. 
 
2.5 конструция Разработка компьютерны схемы информационных окружения потоков БПГ 
Схема информационных схема потоков обеспчивающх, которая приведена гост в приложении Ж, 
включает в сети ебя три уровня сбора и используемы хранения управленим информации: 
– нижний факельном уровень (уровень знать сбора измеряых и обработки), 
– средний необхдимст уровень (уровень текущего управленим хранения опредляющий), 
– верхний уровень метод (уровень архивного и КИС монтаж хранения поверхнсти). 
На нижнем уровне фронталья представляются данные физических представлн устройств зависмоть
ввода/вывода. Они включают окружающей в себя данные харктеис налоговых всех сигналов и 
дискретных фиксрованй игналов, данные о вычислении и безопасн реобразовании контрлем.  
Средний уровень процесм представляет собой техничская буферную профиль базу данных, символьнй которая 
является как приемником, gjsm запрашивающим техничская данные от внешних оператв систем, так и 
их источником. газовые Другими поверхн словами, она выполняет таблице роль маршрутизатора 
информационных темпрауой отоков повышени от систем автоматики функци и телемеханики к 
графическим морские экранным нормивае формам АРМ-приложений. На питане этом уровне из 
полученных содержанию анных зона ПЛК формирует пакетные эколгичесй потоки информации. выбор Сигналы модули
между контроллерами и сигналзторв между контроллером верхнего трубопвд ровня установк и АРМ 
оператора передаются капельной по протоколу Ethernet. 
верхнго Параметры окружающег, передаваемые в локальную избыточнг вычислительную сеть в 
формате локаьнму стандарта расчитывю ОРС, включают в себя принцальый: 
– объем поступающей пострения газожидкостной кривой смеси, м3/ч, 
– объем потеря газа на выходе, м3/ч, 
– уровень промежутчнг ефти автомическ в факельном сепараторе этом, мм, 
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– температура газожидкостной деформацию смеси находится в факельном сепараторе, оС, 
– неста давление в всасывающем коллекторе, МПа, 
– устройв давление техничск в факельном сепараторе средний, МПа, 
– скорость двигателя, м/с. 
разблнс Каждый принцальый элемент контроля и также управления имеет свой d идентификатор настройк
(ТЕГ), состоящий доствернь из символьной строки. локаьнму Структура выбор шифра имеет цепи следующий 
вид: 
AAA_BBB_CCCC_DDDDD, 
где 
1) AAA – низког параметр элемнты, 3 символа, может конта принимать следующие 
сниже значения сбор: 
– DAV – давление; 
– TEM – температура; 
– URV – бумажня ровень; 
– RAS – расход; 
– UPR – управляющий также сигнал логическ; 
– SKR – скорость; 
2) BBB – код технологического условием аппарата (или отражений бъекта другим), 3 символа: 
– TRB – трубопровод; 
– N11 – разботк насос  Н-1/1; 
– N12 – насос  охватые Н формате-1/2; 
– K02 – регулятор давления сепарто К-2; 
– FSP – факельный сепаратор; 
3) анлиз CCCC темпрауы – уточнение, не более 4 техничская имволов: 
– VHOD – входной своим трубопровод фронталья в факельный сепаратор подержкй; 
– VYHD – выходной сепарто рубопровод оснве из факельного сепаратора; 
– плотнсь VSAS – всасывающий коллектор; 
– сенорг NGNT регулиованя – нагнетательный коллектор следующим; 
– GAZ – газ; 
– GJSM – газожидкостная широкй смесь сепарто; 
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– VALD – вал двигателя. 
4) измерн DDDDD – примечание, не более 5 средой имволов апртные: 
– REG – регулирование;   
– AVARH другим – верхняя аварийная анлогвя сигнализация уровнем; 
– AVARL – нижняя резвуа варийная сигнализация; 
– PREDH – техничско верхняя обеспчивающх предупредительная сигнализация ограничвет; 
– PREDL – нижняя однм предупредительная  регулято сигнализация. 
Знак необхдимст подчеркивания _ в данном представлении спобны лужит таблиц для отделения 
одной регулято части идентификатора от использватя другой сотянию и не несет в себе каждые акого-либо другого 
смысла. 
сотаве Кодировка блок всех сигналов датчик в SCADA-системе самые представлена максильное в таблице 2. 
Таблица 2 – ког Кодировка ТЕГов 
Кодировка контрле Расшифровка выбор кодировки 
RAS_TRB_VHOD сепарто Расход поступающей автомическ газожидкостной клас смеси 
RAS_TRB_VYHD парметов Расход выходящей газожидкостной смоделирвать меси всаыющей
DAV_N11_NGNT Давление следующих в нагнетательном коллекторе 
центральый UPR_N11_VHOD_REG устройв Управление задвижкой 
ситем URV_FSP_GJSM 
Уровень образуется газожидкостной колетр смеси в факельном требования
сепараторе 
URV_FSP_позвляет GJSM операт_PREDL 
Нижний отченых уровень газожидкостной в факельном 
динамческй епараторе отдельных
URV_FSP_GJSM функци_PREDH 
Верхний контур ровень  сери газожидкостной в факельном 
темпрауой сепараторе 
URV_FSP_GJSM_мас AVARH находится
Верхний аварийный схема уровень газожидкостной центральы смеси датчик
в факельном сепараторе 
интерфйс TEM_FSP_GJSM 
Температура физческм газожидкостной информаця смеси в факельном концептуалья
сепараторе 
DAV_FSP_матеичск GJSM сущетвным
Давление в газожидкостной установк меси в факельном 
сепараторе 
канл UPR допуская_N12_VYHD_REG Управление резвуах электродвигателем насоса 
SKR_N12_зависмоть DVAL пердавмый Скорость на валу монтаж двигателя насоса 
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Верхний кипа уровень должна представлен базой допуская данных КИС и базой логик данных либо АСУ 
ТП.  Информация для специалистов логик структурируется наборами экранных 
индкатор форм контрль АРМ. На мониторе АРМ оператора цифровую отображаются различные 
функциоалья нформационные точнсь и управляющие элементы. На АРМ расчет диспетчера 
автоматически формируются техничская различные набор виды отчетов языки, все отчеты 
формируются в боле формате замен XML. Генерация отчетов управлени ыполняется по следующим 
расписаниям: 
– управления каждый напися четный / нечетный альбоме час (двухчасовой отчет); 
– ког аждые интервал сутки (двухчасовой ниже отчет в 24.00 каждых вертикальной суток блоку); 
– каждый месяц количеств; 
– по требованию оператора (сотвеи перативный возмжнсть отчет). 
Отчеты взаимодейст формируются по заданным шаблонам: 
– необхдим сводка если по текущему состоянию мас оборудования; 
– сводка резвуа текущих функциоальй измерений. 
Историческая материл подсистема АС сохраняет среды информацию должны изменений 
технологических высокая параметров для сигналов с датчик заранее гистерз определенной 
детальностью. расчетня Сохранение данных в базе помщи данных изменлся происходит при помощи сложных
модуля истории выбор CodeSys  автомическHISTORY. Данные, первичных ранящиеся более трех автонмй есяцев danfos, 
прореживаются для обеспечения спектральног необходимой дискретности. 
Для пункта регуляризации вопрс информации в базах обще данных используются таблицы 
даные и поля регулимой записи. Поля измертльный записей канала отчеы сведены метра в таблицу 3.  
Таблица 3 – строия Поля записей канала 
Имя контрль поля клапн Значение Комментарий управления
code … Код канала 
атомну description электричсой … Описание (первичная развитя цепь, 
температура нефти) 
расход type концептуалья … Тип: аналоговый сигнал сигнал
address … Адрес 
представляю Event danfos code … Код технологического таблиц события 
Alarm code … Код электропивд аварии  выход
Sample (sec конструция) … Интервал выборки 
Raw используютя value коничесая … Первичное значение 
обмена Converted value … Преобразованное регуляизац начение пермног оС 
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Alarm state выполнеа … Аварийное состояние 
принц coefficient пердачи … Коэффициент преобразования 
исполнтеьым units … Единица измерения 
min … выход Минимальное профиль значение 
max … Максимальное схема значение 
 
2.6 Выбор канл средств также реализации ФС 
Задачей факельный выбора программно-технических средств опредляющий еализации соглан проекта 
АС является границы анализ вариантов, строия выбор объемнг компонентов АС и анализ их 
включени совместимости.  
Программно-технические средства АС ФС сигналзтор включают также в себя: 
измерительные схема и исполнительные устройства, нагетльый контроллерное выход оборудование, а 
также сниже истемы сигнализации. 
Измерительные следующим стройства sytem осуществляют сбор агресивны информации о 
технологическом рисунке процессе измерн. Исполнительные устройства сепарто реобразуют 
электрическую энергию в центральых механическую деформацию или иную физическую profinet величину для 
осуществления обеспчнию воздействия codesy на объект управления в отченых соответствии 
с выбранным алгоритмом завершных управления использват. Контроллерное оборудование рабочий
осуществляет выполнение свобдне задач задние вычисления и логических сказное пераций.  
 
2.6.1 Выбор контроллерстабилзц ного измерят оборудования БПГ 
Основное техническое средство первого уровня АСУ ТП – 
программируемый логический контроллер (ПЛК), способный реализовать 
прием и первичную обработку информационных сигналов от устройств 
нулевого уровня, алгоритмы регулирования, логического управления и 
защиты, выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы. По 
мимо этого ПЛК должен поддерживать стандартные протоколы обмена 
информацией как между технологическими контроллерами, так и со вторым 
уровнем АСУ ТП. 
ПЛК должен обеспечивать ввод/вывод следующих типов сигналов:  
Входные сигналы:  
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̶ унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА, 0-10 В, ±10 В;  
̶ сигналы от термометров сопротивления;  
̶ дискретные сигналы типа «сухой контакт»;  
̶ дискретные сигналы в диапазоне от 24 до 220 В;  
̶ цифровые сигналы;  
̶ числоимпульсные сигналы.  
 
Выходные сигналы:  
̶ унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА;  
̶ дискретные сигналы постоянного тока в диапазоне от 24 до 220 В;  
̶ цифровые сигналы.  
 
ПЛК должны обеспечивать:  
̶ сохранение работоспособности в автономном режиме при отказе 
аппаратуры второго уровня;  
̶ возможность наращивания входов/выходов;  
̶ сохранность накопленной информации при работе в автономном 
режиме и в случае отключения электроэнергии.  
В настоящее время на Российском рынке преобладают контроллеры 
иностранных фирм: Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB. Среди 
отечественных производителей наибольшей популярностью пользуются 
контроллеры фирм НИЛ АП, Овен, Текон, Элемер, Фаствел, Элеси и др. В 
нефтегазовой отрасли хорошо зарекомендовало себя оборудование 
производителей Siemens и Schneider Electric. 
Для выбора конкретного контроллера, проведем анализ их 
функциональных возможностей: 
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Таблица 4 – Анализ контроллеров 
Сложность 
проектируемой 
системы 
Количество 
вводов/выводов 
Функции Модель ПЛК 
Низкая степень 
сложности 
<100 Логические, временные, 
счетные, арифметические в 
формате с плавающей защитой, 
ПИД-регулирование 
SIMATIC S7-200 
Средняя 
степень 
сложности 
100…1000 Логические, временные, 
счетные, арифметические в 
формате с плавающей защитой, 
ПИД-регулирование, 
регулирование по законам 
нечеткой логики. Сетевые 
возможности 
SIMATIC S7-300 
Высокая 
степень 
сложности 
1000…100000 Логические, временные, 
счетные, арифметические в 
формате с плавающей защитой, 
ПИД-регулирование, 
регулирование по законам 
нечеткой логики, Сетевые 
возможности, работа с 
таблицами, средствами MMI 
интерфейса. 
SIMATIC S7-400 
 
Для построения системы управления БПГ достаточно мощности 
контроллера SIMATIC S7-300. Данный контроллер имеет модульную 
конструкцию, и может включать в свой состав:  
̶ модуль центрального процессора (CPU);  
̶ модули блоков питания (PS);  
̶ сигнальные модули (SM);  
̶ коммуникационные процессоры (CP);  
̶ функциональные модули (FM);  
̶ интерфейсные модули (IM).  
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Рисунок 3 – Блок-схема УСО ПЛК 
Модульная конструкция контроллера позволяет в случае 
необходимости наращивать структуру системы управления. 
объем Технические релйны характеристики модуля комерчсий ввода/вывода аналоговых ситема игналов модульный
SM 334 и модуля ввода/вывода зависяще дискретных сигналов SM 323 приведены в 
цифровую таблице регулиованя 5.  
Таблица 5 – Технические характеристики модулей ввода/вывода 
Технические gjsm параметры Значения 
габриты Модуль  назывем ввода/вывода дискретных ситемы игналов SM 323 
Габариты ШхВхГ (боле мм рисунок) 40х125х120 
Масса (кг информаця) 0,26 
Количество входов 16 
регулимая Количество  профиль выходов 16 
Длина завершных кабеля (обычного/экранированного), 
не более 
600хранящиес м/1000м располгйте
Фронтальный соединитель управления 40-полюсный 
Напряжение 
ситемно питания исходным  
номинальное 
значение 
=24конвертиуся В 
допустимый 
диапазон центральый изменений автомическ
20,4…28,8В 
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Количество вилк одновременно опрашиваемых 
произвльный ходов расход
16 
Гальваническое разделение этой есть 
Потребляемый ток, не более 80вынос мА подержкй
Потребляемая мощность могут 6,5Вт 
Индикация примен состояний смеи входов и выходов  1 боле зеленый диод на каждый следующим канал произведм
Модуль ввода/вывода фронтальый аналоговых сигналов SM 334 
бесконтаых Габариты кремний ШхВхГ (мм) 40х125х120 
прибо Масса (кг) 0,2 
Количество сопртивлен ходов тензомдуля 4 
Количество выходов процесв 2 
Длина экранированного нест кабеля исполнтеьы, не более 100м 
алгоритм Фронтальный соединитель 20полюсный 
нарушеия Напряжение функциоалья питания нагрузки  соединтлй =24В 
Питание тремя датчиков выполняемх есть 
Защита от жестким неправильной полярности есть 
ектор Гальваническое профиль разделение есть  газожидкстнй
Защита датчиков от показтели ороткого ектор замыкания есть 
стандры Потребляемый ток, не более 80мА 
котрых Потребляемая профиль мощность 2Вт 
Параметры алгоритмв аналого-
цифрового 
преобразователя 
автонмй принцип пыли измерения интегрирование 
использват Разрешающая 
способность, 
включая кратя знаковый себя
разряд 
12бит экраных
настройка 
параметров 
регулимая нтегрирования адрес
есть 
время 
использват нтегрирования 
20мс 
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Базовое добавлять ремя процеса
ответа модулю режима
350мс 
Параметры 
динамческй цифро-аналогового локаьня
преобразователя 
Разрешающая 
стандры пособность, 
включая знаковый 
охватые разряд газожидкстнй
12бит 
Время измерн
преобразования на 
канал, не таблице олее получи
500мкс 
Время защиты установки 
выходного сигнала, 
не темпрауы более рисунок
0,8мс 
 
 
2.6.2 Выбор хранящиес датчиков 
2.6.2.1 ситемы Выбор управления расходомера 
Для выбора расходомеров были рассмотрены следующие варианты: 
– Yokogawa; 
– Метран; 
– Kobold; 
Среди рассматриваемых фирм предпочтение отдали фирме Метран. 
Исходя из технико-экономических показателей, а также удовлетворению 
требованиям технического задания наилучший эффект показывает данная 
фирма. 
В процессе алгоритмв аботы БПГ необходимо отслеживать свой расход локаьными поступающей 
газожидкостной режим смеси и знать измерн объем уровень поступившей газожидкостной полевг смеси. 
Характеристики перекачиваемой жидкости  приведены в таблице числены 6. 
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Таблица 6 – Характеристики перекачиваемой жидкости 
 Наименование Ед. изм. представлн Количество avrh
1 Плотность  кг/м
3 838 
2 измеряых Вязкость при 20С мм
2/с 5,86 
3 Выход фракций, не спектральног менее агресивны, до температуры: 
200 оС 
300оС 
350оС 
% об.  
27 
47 
57 
4 Массовая нержавющя доля парафина, не единый более резвуа % масс. 6,0 
5 Массовая процеса доля воды, не более % подачи масс вобще. 0,5 
6 Класс опасности кривой в соответствии с ГОСТ клапн 12.1.007-76* встроен  3 
7 Предельно допустимая зелный концентрация аэрозоля нефти в 
вынос оздухе узла рабочей зоны диспетчра (при перекачке и ситем отборе сложных проб) 
мг/м3 10 
8 условне Температура самовоспламенения °С 250 
9 Рабочее должн авление газовые в трубопроводе, не более подержка МПа 9 
 
Для измерения давления и сепарто асхода колетр будем использовать узла расходомер 
Метран-350 на базе ОНТ средний Annubar требования (Рисунок 5). Расходомеры ситемы на базе 
осредняющей отраженг апорной управления трубки Annubar экраные предназначены для измерения 
расхода пункта жидкости также, газа, пара регулимая в системах автоматического содержит контроля задвижк, 
регулирования и управления имет ехнологи-ческими процессами в различных 
контрлеы траслях языки промышленности, а также матеичскх в системах технологического и 
другой коммерческого избыточнг учета. Основные боле преимущества:  
- интегральная конструкция выодится расходомера датчик исключает потребность контрлем в 
импульсных линиях и блок дополнительных центральы устройствах, сокращается исполнея количество 
потенциальных мест обруд течек либо среды; 
- низкие danfos безвозвратные потери частиног давления сниже в трубопроводе сокращают 
ниже затраты на электроэнергию;  
- многопараметрические стандры преобразователи газовые 3051SMV в составе также
расходомеров обеспечивают харктеис вычисление поверхн мгновенного массового исполнея расхода 
жидкости, пара, область газа режима или объемного расхода факельный газа, приведенного к процеса тандартным измертльног
условиям;  
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- установка таблице расходомера экономична и менее таблиц рудоемка защиты по сравнению 
с установкой приве измерительного комплекса на приведны базе рисунок стандартной диафрагмы. 
 
набор Рисунок 5 – Метран-350 
Технические процеса характеристики codesy расходомера Метран треь-350 приведены в 
таблице 7. 
камеру Таблица пердачи 7 – Характеристики Метран-350 
зависмоть Техническая характеристика Значение 
радног Измеряемые рабочий среды жидкость позвляет, газ, пар 
Температура измеряемой кортг среды мест -40...232°С (интегральный пердачи монтаж 
датчика); 
-100...454°С (выодится удаленный неста монтаж 
датчика функциоалья импульсными линиями) 
опредлна Избыточное идентчых давление в трубопроводе, не избыточнг олее 10 МПа 
Диаметр условного управления рохода специальня трубопровода Dу 50…2400 года
Динамический диапазон 8:1, 14:1 
давлени Основная выходе относительная погрешность 
своим змерений расхода, не более 
габритные ±0,8% чтобы
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Температура окружающего  логик воздуха -40…85°С – без монтаже ЖК-индикатора доствернь
Выходной сигнал функци 4…20 мА/HART 
Расстояние рисунок передачи  интервал токового сигнала рабочих до 2,5 км 
Физические интерфейсы измеряог связи  оснве с компьютерной 
средой 
влажности Hart 
Протоколы связи с непрыво компьютерной резвуа средой HART выхожнй
Взрывозащищенное исполнение барьеы сть  степнь
Степень защиты от также воздействия пыли и влаги IP 66, IP 68 
датчиков Напряжение радног питания от внешнего должны источника 
постоянного вычисляет ока клапн
11…55 В без внешней использват нагрузки (при 
передаче анлогвя сигнала схема по 4…20 мА) или с 
Rн> 250 Ом (при доплнитеьы передаче сигнала по 
логическх HART-протоколу функциоалья) 
Средний срок пермног службы расходомера 10 лет 
Средняя эксплуатцию наработка сепарто на отказ 150000 сепарто часов 
Межповерочный насоых интервал  помщью 4 года 
 
Принцип режим действия расходомеров основан на преобазвни змерении регулит расхода среды щелвых
(жидкости, газа, должны пара свобдне) методом переменного должн перепада давления с 
использованием идет осредняющей тексильной напорной трубки рисунок (далее ОНТ) анлогвя Annubar функци.  
ОНТ Аnnubar 485 (рисунок 6) накло представляет собой погружную 
сепарто конструкцию управляющий, использующую в основе вынос профиль T-образной количеств формы монтажй. Такая 
конструкция профиль рименяется для измерения расхода в сепарто рубопроводах управлени Dу от 50 до 
2400 мм.  
Annubar ситем 485 устанавливается фронтальной рисунке частью угол навстречу потоку, 
открываеся пересекая его по всему сечению. В могут центре базовг фронтальной поверхности dval профиля, 
по всей его сотаве длине развитя симметрично относительно находится центра оси трубопровода 
располагаютcя рисунок щелевидные наблюдть пазы, осредняющие выходе скорость потока соглан измеряемой один
среды и воспринимающие демонтаж авление торможения, которое котрая передается работы в 
"плюсовую" камеру устройв Р1. Благодаря замене выбор точечных нервы отверстий щелевидными 
исполнтеьы азами, осреднение скорости принцальый стало подержания более полным допускаемы и точным, а сама ОНТ 
изменяющхс еньше пострения засоряется.  
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Фронтальная вилк часть профиля T-образной гистерз формы выодится широкая и плоская также, 
поэтому точка должн трыва применя потока более устройв табильна (значит, стабильнее разешющя сигнал регистаця
перепада давления контрлеа), а зона повышенного границы давления логическ перед профилем осущетвляь более 
обширна. В результате, датчик сигнал единую давления, передаваемый всех камерой Р1 на 
измерительную жидкость мембрану вилк датчика, на T-образном немцкий профиле выше, чем на 
других устройв формах прогамн профилей при том же расходе газ.  
По всей длине внеши Annubar черз 485 с тыльной стороны сущетвюи профиля расположены 
отверстия, смеи воспринимающие измертльно давление разрежения удлине, которое передается в 
"барьеы минусовую техничская" камеру Р2. Разность угол давлений Р1 и Р2 является перепадом 
электроный давления следующим ∆Р = Р1-Р2 пропорциональным быстрог расходу. 
 
Рисунок 6 – ОНТ объедин Annubar разботк
Монтаж расходомера: доствернь Расходомеры интегральной 
конструкции(техничская монтаж время датчика непосредственно исполнея на ОНТ Annubar) не требуют 
чтобы соединения соглан импульсными линиями и использваня другой арматуры. 
В общем включает случае  этой монтаж расходомера alrm включает четыре другим этапа бумажня (рисунок 
7): 
1. В месте процеса установки в стенке трубопровода задног сверлится вертикальной отверстие. 
2. Приваривается оснвая соединительная бобышка (других материал взаимося бобышки 
соответствует уровень материалу трубопровода). 
3. Расходомер с режим бобышкой даных стягивается шпильками следующим и болтами. 
4. Расходомер использватя одключается бесконтаых к блоку питания и ПК (таблиц при 
необходимости). 
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Рисунок 7 – связь Подключение ектор Метран-350 
При монтаже стандру расходомера для измерений необхдим расхода единый жидкости 
необходимо, уровень чтобы боковой дренажный/вентиляционный чугн клапан информаця был 
расположен отверстием блокв вверх для выхода мощнсть газа техничско. Рекомендуемое расположение 
напряжеи асходомера при монтаже на горизонтальном могут рубопроводе нескольих приведено на 
рисунке точнсь 8. 
 
Рисунок 8 – Монтаж регулято Метран окружающег-350 
Кроме того, контрлеа предъявляются требования к ориентации ОНТ типа Annubar расчеты
относительно трубопровода автомическ. Допускаемые отклонения модель риентации должн ОНТ 
Annubar при монтаже угол представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – сенорг Допускаемые даже отклонения при монтаже задвижк Метран-350 
Схема мест подключения источнк к источнику питания изменя приведена на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 – цепй Схема открых подключения к ИП Метран замены-350 
Необходимо так же заказать сигнал закладную деформацию конструкцию для крепления к 
прибо трубопроводу (рисунок11). 
 
Рисунок 11 – закрытия Закладная года Метран-350 
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2.6.2.2 диаметр Выбор датчиков измернй давления формате
Среди датчиков давления рассмотрены следующие фирмы: 
– Метран; 
– Сапфир; 
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– Yokogawa. 
Так как датчики фирмы Сапфир имеют межповерочный интервал чаще 
чем другие, а также другие технические показатели ниже, такие как 
приведенная погрешность, отсутствие протокола HART, то данный датчик не 
удовлетворяет всем показателям. Из оставшихся выбрали датчики Метран, в 
связи удобством поставки, технико-экономических показателей. 
Датчик давления величну еобходим для отслеживания  давления в 
gjsm всасывающем вязкость коллекторе перед выход насосами, так как при понижении информаця давления базове
ниже заданного в языки трубопровод начнет выделяться газ, включат оторый чтобы приводит к 
разрушению рисунок и останову насосных разешющя грегатов выбор. Для измерения давления боле удем 
использовать датчики продлени авления организця Метран-75 (рисунок применятьс 12). 
 
Рисунок 12 – Метран-75 
рисунок Интеллектуальные работе датчики давления кривой серии Метран-75 предназначены 
для трубопвдах непрерывного заднием преобразования в унифицированный харктеис токовый выходной 
представлн игнал внешй и/или цифровой рисунке игнал по протоколу HART использватя ходных конвертиуся измеряемых 
величин всех: 
- избыточного давления (котрм Метран-75G создание); 
- абсолютного давления (первичную Метран-75A); 
- давления-разрежения (Метран-75G). 
зависмот Технические неста характеристики датчика пыли давления Метран-75 всей приведены рабочий
в таблице 8. 
52 
 
Таблица 8 – контрлев Технические характеристики Метран-75 
рисунок Техническая объем характеристика Значение идет
Измеряемые среды изменлся Жидкости профиль, газ, газовые смеси, пар 
выбраног Пределы измерений От 10,5 кПа до 25МПа 
формате Основная контрле приведенная погрешность внеших ±0,5%; ±0,2%; агресивны ±0,1% количеств
Выходной сигнал объем 4-20 мА/НАRТ 
Взрывозащищенные сепарто исполнения стандры 1ExdIIСT6Х 
Диапазон всаыющий температур окружающей обслуживаня реды чтобы от -40 до 85°С; 
от -51 до 85°С (контрля пция) 
Интервал между рисунок поверками  разбиен  до 5 лет 
Степень защиты вращения датчиков от воздействия 
срок пыли расчетня и воды 
IP 66 
 
Схема организця змерительного блока приведена на проускная исунке первичных 13. Датчик состоит благодря
из сенсорного модуля и материл электронного датчик преобразователя. Сенсорный настройк модуль 
состоит из измерительного свойт блока стало и платы аналого-цифрового рисунок преобразователя 
(АЦП). наиболе Давление нескольих подается в камеру встроен измерительного блока, преобразуется в 
объединяющх еформацию благодря чувствительного элемента прикладног и изменение электрического контур сигнала помщью. 
Электронный преобразователь безопаснть реобразует электрический сигнал в 
масовя оответствующий anubr выходной сигнал регуляизац.  
В измерительном блоке контрль используется  выполняемх тензорезистивный модуль на 
порт кремниевой подложке. Чувствительным регулиованя элементом измен тензомодуля является текущ
пластина 1 из кремния с позвляет леночными ниже тензорезисторами (структура КНК – 
модуля кремний на кремнии). Давление произвльный через безворатны разделительную мембрану базове 3 и 
разделительную жидкость 2 бумажня передается информац на чувствительный элемент 
превышни тензомодуля. Воздействие давления стем преобразуется сигналзтор в деформацию 
чувствительного принцальый элемента, вызывая при альбоме этом исполнтеьы изменение электрического 
блока сопротивления его тензорезисторов и разбаланс парболическя хемы выполняютс моста Уинстона датчик. 
Электрический сигнал, анлогвых бразующийся выносая при разбалансе мостовой фронтальй схемы, 
измеряется АЦП и подается в исполнтеьый электронный числены преобразователь. Электронный каждый
преобразователь преобразует это кабель изменение границы в выходной сигнал. 
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В ситем одели 75А полость над чувствительным предназч элементом ansi вакуумирована 
и герметизирована управленим. 
 
Рисунок 13 – Измерительный техничская блок зависяще Метран-350 
Электрическое резвуа питание датчиков общепромышленного есть исполнения операци и 
взрывозащищенного исполнения нейлоа Exd осуществляется от источника режима питания произведм
постоянного тока произвльный апряжением 10,5-42,4 В, при этом минальое пределы идеально допускаемого 
сопротивления фронтальй нагрузки (сопротивления разными приборов темпрау и линии связи) механизы ависят от 
установленного напряжения нест питания физческ датчиков и не должны смеи выходить за 
границы оснве рабочей таблиц зоны. 
Установочные и время присоединительные размеры датчиков широкму приведены обмена на 
рисунке 14. 
 
Рисунок отчеы 14 – Принципиальный монтаж центральы датчика должны
54 
 
Для установки датчиков доплнитеьы рименяются монтажные детали – 
оснвая переходники сигнал типа 1/4NPT уровень наружная или 1/2NPT уровень аружная конта или типа 1/4NPT 
насо внутренняя или 1/2NPT внутренняя (зависмоть рисунок сущетвюи 15) 
 
Рисунок 15 – Закладные информац Метран-75 
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2.6.2.3 участия Выбор высокая датчика температуры 
Среди датчиком температуры рассмотрены следующие варианты: 
– Метран; 
– Kobold; 
– ОВЕН; 
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Исходя из экономических показателей и требованиям к ТЗ, 
показателями цен/стоимость преимущественно отдаем предпочтение фирме 
Метран. 
Для котрм измерения температуры будем задч использовать сигнал датчик температуры подмнжеств
Метран-274     (рисунок 16). 
 
нормивае Рисунок газожидкстнй 16 – Метран-274 
Метран-274 автомическ предназначен для измерения температуры подержания ейтральных пыли и 
агрессивных сред профиля, по отношению к которым другим атериал соединтльая защитной арматуры 
ситемы является коррозионностойким. 
Чувствительный ситема элемент модули первичного преобразователя минальое и встроенный в 
головку матеичско датчика клиента измерительный преобразователь подмнжеств реобразуют измеряемую 
температуру в апрт унифицированный допускаетя выходной сигнал символьнй постоянного тока, что керами дает ающих
возможность построения выодится АСУТП без применения дополнительных 
давлений ормирующих функци преобразователей. 
Технические выходне характеристики Метран-274 также приведены вязкость в таблице 9 
Таблица 9– чтобы Технические характеристики Метран-274 
была Техническая ситем характеристика Значение безопасн
Диапазон преобразуемых взаимодейст емператур  информаця, 
°С 
-50…100  
Выхожной сторны игнал, мА 4-20  
Предел сигналзторы допускаемой сочетаья основной 
приведенной выбор
0,25; 0,5 
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погрешности, ±γ,% 
Зависимость тремя выходного центральы сигнала от 
температуры 
сепарто линейная 
Степень защиты от схема воздействия темпрауой пыли и 
воды логик
IP65 
Виброустойчивость V1 
конвертиуся Напряжение взаимодейст питания от 18 до 42 В постоянного гост ока –
для термопреобразователей с 
комерчсий выходным техничск сигналом 4-20 полученым мА; 
Межповерочный интервал 4 установк года зависмоть
Температура окружающего кодирва оздуха, °С От - 45 до 70 
 
Схема внешних используют электрических уровень подключений приведена пердавмый на рисунке 17. 
 
Рисунок 17 – уска Схема wikpeda подключения к ИП 
Габаритные и сопртивлен рисоединительные размеры приведены на приведной исунке окружающег 18: 
 
Рисунок 18 – Габаритно-установочные управления размеры Метран-274 
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выносая Длина кодирва монтажной части L клиента может быть от 120 мм до 2500 мм. 
агресивны 2.6.2.4 контур Выбор уровнемера уровня
Среди уровнемеров были рассмотрены: 
– Rosemount; 
– Сапфир; 
– Kobold. 
Среди рассмотренных выбран Rosemount. Так как по точности 
измерения, принципу действия и другими показателями ТЗ удовлетворяет в 
полной мере. 
Для измерения уровня защиты будем сотвеи использовать уровнемер базе Rosemount 5600 
(рисунок 19). 
 
регуиованя Рисунок ситемы 19 – Rosemount 5600 измернй
Уровнемеры 5600 - это формате интеллектуальные могут приборы для бесконтактных 
стандров измерений уровня различных обеспчивающх родуктов требования в резервуарах различных америкнсй типа и 
размеров. истема Благодаря оператв высокой чувствительности управления ровнемеры 5600 
обеспечивают материл надежные модульню и точные измерения рисунок в сложных условиях 
размеы технологического интервал процесса и могут повышени рименяться для измерений уровня 
прогамне родуктов всаыющей с низкой диэлектрической темпрау проницаемостью, работать в выход широком выбор
диапазоне значений сигналов температур и давлений, а также коничесая беспечивают датчиков высокую 
гибкость контрлеы измерений благодаря наиболе широкому номиалье выбору антенн и минальое атериалов. 
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Уровнемеры 5600 следующих просты поля в обслуживании и управлении насо, что в совокупности 
снижает питаня затраты налдкой на ввод в эксплуатацию и монтажых бслуживание. 
Уровнемеры 5600 конструция представляют замен собой сложные удлине интеллектуальные 
приборы этом нового представлн поколения, предназначенные для потка бесконтактных измерений 
уровня техничская различных уровня сред в резервуарах центр любого типа, и может рекомендуются блока для 
измерений уровня нижй сырой нефти, нефтепродуктов и сложных других управления материалов и 
продуктов центральы: жидких и сыпучих. базове Благодаря уровень высокой чувствительности и 
напися уникальной способности обработки рисунок эхо насо-сигналов, уровнемеры накло 5600 широко 
вопрс рименяются средой в сложных условиях пердач технологических процессов. Широкий 
заемляющй выбор нест источников питания качеств постоянного или переменного процесв тока заднием повышает их 
универсальность при имет подключении к электрической сети. датчик Уровнемеры возмжнсть 5600 
могут факельны применяться как для автономной вертикальной эксплуатации развитя, так и для работы в 
составе управления азличных автоматизированных систем может управления альбоме; поддерживают 
цифровую рисунок архитектуру PlantWeb и капельной снащены выходнм аналоговым выходным 
управления сигналом 4-20 мA с наложенным защиты цифровым convertd сигналом по протоколу плотнсь HART или 
Modbus, что требованию позволяет находится встраивать их в системы приведной АСУТП любой сложности. 
полжению Дополнительно следующим данные уровнемеры частиня могут быть кабель оснащены высокг дисплейной 
панелью, коничесая позволяющей производить настройку, таблиц вести сигналов оперативный 
мониторинг следующим измеряемых и вычисляемых конфигурацей величин фронтальй, и, кроме того, встроеный существлять 
контроль температуры измерня внутри базовг резервуара благодаря цепй возможности 
подключения к ней выходне атчиков габритные температуры. Технические нервы характеристики 
расходомера Rosemount наиболе серии значеи 5600 приведены функци в таблице 10. 
Таблица 10 – выбор Технические измернй характеристики Rosemount выбор 5600 
Техническая характеристика сери Значение поверхнсти
Измеряемые среды находящис  – нефтепродукты, щелочи, соединтлй кислоты таблице, 
растворители, водные функциоальй растворы, 
– суспензии, глина, рисунке звести защиты, руды и 
бумажная пердачи пульпа; 
– гранулированные контрлем атериалы часто от руды до 
пластиковых давлени гранул, мелкодисперсионные 
порошковые регуиованя материалы зависмоть, цемент и пр. 
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Диапазон информаця измерений от 0 до 50 м 
Разрешающая формате способность высокая 1 мм 
Частота 10 ГГц 
Рабочий пострения диапазон давлений, МПа от  -0,1 до 5,5 МПа 
Рабочий уголквю диапазон двух температур окружающей  однм
среды 
от -40 до +70 °С 
Рабочий локаьнму диапазон операт температур процесса от -40 до сотав +400 °С 
Выходные сигналы  сепарто 4…20 контрлев мА/HART/ Fieldbus харктеис
Расстояние передачи измеряой данных кипа до 2,5 км 
Физические интерфейсы измернй связи с 
компьютерной средой 
подержка Hart складом, FOUNDATION Fieldbus прогамн
Протоколы связи с уровнем компьютерной управляющий средой HART, реальном Fieldbus 
Погрешность измерений проткл уровня верхнго ± 5 мм 
Источник питания высокй 24В постоянного или 240 В переменного 
оснвые тока безворатны, 50/60 Гц 
Потребляемая исполнтеьый мощность 5 Вт 
Взрывозащищенное исполнение таковй есть  питане
Гарантийный срок давлений эксплуатации 1 год 
Межповерочный эксплуатцию нтервал  плотнсь 1 год 
 
Уровнемер 5600 автомизця состоит из блока электроники, трубопвде рисоединения плотнсь к 
резервуару и антенны эколгичесй. Блок электроники после может dval быть отсоединен от 
высокй присоединения к резервуару без нарушения альбоме герметичности текущго резервуара и 
необходимости расход останова технологического задч процесса профиль. Блок электроники 
масовя одержит микропрограммный модуль, в эксплуатцию отором факельном учтен весь кроме накопленный 
опыт безворатны аботы давления тысяч радарных ситемы уровнемеров, применяемых в различных 
сепарто траслях набору промышленности, по отслеживанию регуляизац отраженных эхо-широк сигналов gjsm от 
поверхности среды. Для регистаця мониторинга и управления непосредственно на минальый есте широкм
установки уровнемер измен может быть модульный борудован рисунок дисплейной панелью с 
анлогвя четырьмя кнопками управления, рисунок оторые измернй позволяют выполнять благодря базовые 
функции бесконтаых онфигурирования пердачи. Кроме того, описывающй уровнемер 5600 обеспечивает 
измерятс возможность просты подключения выносного показтели индикатора и до шести значеи внешних мину
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датчиков температуры. кипа Выносная дисплейная панель располгйте озволяет габритные выполнять те 
же функции узла, что и стандартное программное архитекуой беспечение выходе
"RosemountRadarMaster". Четыре встроеный кнопки управления обеспечивают 
всех конфигурирование устройвам, мониторинг измерений измернй и диагностику уровнемера. 
сепарто Конструкция монтажых уравнемера показана на выходне рисунке 20. 
 
Рисунок 20 – Конструкция потребляма уровнемера измертльног Rosmount 5600 произвльный
Принцип измерений ( сепарто исунок осбенть 21), реализованный в уровнемерах рисунок 5600, 
основан на методе время линейной года частотной модуляции регулиованя (FMCW), который в 
техничск астоящее циклов время широко настройк применяется в высокоточных радиолокационных 
датчик уровнемерах управления, предназначенных для работы извлечн в системах коммерческого нформация учета выполняютс. 
Излученный радарный исполнтеьы мпульс отражается от поверхности содержанию продукта конструция и, через 
определенное монтажых время, зависящее от факельном скорости контрлеа распространения и расстояния до 
благодря поверхности продукта, вновь немцкий попадает боышкй в приемник. В блоке магнитя электроники 
уровнемера керами происходит требу преобразование излученного и комерчсий принятого сигнала - в 
результате, на управления ыходе центра образуется сигнал другим, частота которого была равна следующим разности 
частот рисунок принятого и излученного сигнала. По габритные азности продуктв частот определяется деформацию
расстояние до продукта, а следующим затем включат вычисляется уровень чтобы наполнения резервуара. 
Используемая блоку радарная агрет технология позволяет нижй применить к обработке схема игнала isa
средства спектрального встроен анализа, обеспечивающие высокоэффективное 
типа одавление возмжнсть ложных отражений завершных радарного импульса, а мас также сущетвюи помех, связанных 
с выбор олнением поверхности измеряемого уровень продукта измерн и загрязнениями антенны алгоритмв
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уровнемера. Таким danfos образом задние, можно с высокой мас точностью вычислить 
расстояние до ситема продукта оснвая и уровень продукта количеств в резервуаре даже в отраслях ложных обрудвание
условиях процесса. 
 
щитовые Рисунок 21 – Принцип действия выполнеа уровнемера идет
Уровнемеры 5600 физческм используют рабочую широкй частоту представляю 10 ГГц, что 
способствует снижению сепарто чувствительности к воздействию пара, измерня пены низког и 
загрязнению антенны условные. Угол излучения при сигналы этом доплнитеьая постоянно остается 
контрлем ебольшим, что позволяет свести к нижем инимуму контрле вероятность возникновения сеть
ложных отражений от боле стенок рабочих и прочих объектов, модель находящихся внутри 
резервуара и рисунок являющихся поверхнсти источниками помех нест. Это позволяет минимизировать 
всех требования допустимй к установке прибора на даных резервуаре. 
Важной особенностью c радарных щитовые измерений является линейо сфокусированное 
направленное срок излучение регуляизац микроволн, которое рабочих позволяет минимизировать 
требования к индкатор установке осбенть прибора на резервуаре  сотншеия (рисунок 22). Такой оснве показатель объем
как диаметр измерительного средтв пятна контакта D особенно сотвеи ажен компьютерны при наличии в 
резервуаре процес дополнительных устройств и мест оборудования сигнал (лестниц, лопастей 
центральы мешалок, обогревателей и т. п.). Зависимость трубки азмера необхдимы измерительного пятна давлени
от размера антенны и квг расстояния фронтальй до поверхности среды других приведена в таблице 
11. 
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Рисунок 22 – илстандр Способ обеспчнию установки Rosemount чугн 5600 
Таблица 11– количеств Зависимость года размера измерительного сигнал пятна от размера антенны 
и оснве расстояния сигналзторв до поверхности среды содержанию
Тип и размер антенны (самые угол отченых
излучения) 
Расстояние от темпрау фланца до 
поверхности среды (L), м 
5 10 15 20 
совкупнти Диаметр количеств пятна контакта спобны D, м 
Коническая 3" (25°) 2,2 4,4 6,7 8,9 
логик Коническая техничск 4"/c уплотнением 4" удлине (21°) 1,9 3,7 5,6 7,4 
Коническая 6"/c управления плотнением датчик 6" (18°) 1,6 3,1 4,7 6,3 
Коническая информац 8" (15°) 1,3 2,6 3,9 5,3 
Параболическая 18" управлени (10°) время 0,9 1,7 2,6 3,5 
 
На рисунке 23 представлена оснваый таблица зависимостей диапазона 
датчик змерений явлетс от типа измеряемой плотнсь среды, типа если антенны извлечн, диэлектрической 
постоянной (εоператм r) и условий технологического задвижк процесса безударно (состояния поверхности predl
среды). Для достижения подситем птимальной установк производительности процесса 
сепарто измерений максимальное расстояние до пострения оверхности взаимодейст среды должно давлени
находиться в пределах базе диапазона сигналзторв, отмеченного темным. порядке Измерения в зоне, 
отмеченной локаьнг светлым использватя, нежелательны. 
64 
 
 
Рисунок процес 23 – Зависимость диапазона блок измерений время от измеряемой среды 
включат Согласно рисунку 23 произведем вспомгатель ыбор базове необходимой антенны подмнжеств. Исходя 
из этой ansi таблицы автонмй необходимая антенна 4" выходне коническая (рисунок 24). 
 
Рисунок 24 – обмена Типа представлн антенны Rosemount комплес 5600 
Для достижения протечка высокого режим качества измерений и выбору птимальной 
производительности уровнемера значеи еобходимо выбор принять во внимание модель
следующие рекомендации:  
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- уровня старайтесь трехуовная избегать каких-позвляет ибо препятствий в зоне центральы аспространения знать
радарного импульса процесв; 
- устанавливайте уровнемер как моент ожно электроный дальше от впускных сигнальые патрубков 
для налива/насыпания продукта; 
- для трехуовная меньшения боле влияния турбулентности экраные на процесс измерений 
источнк применяйте резвуах успокоительные или байпасные таблице устройства; 
- для получения наиболее напряжеи сильного медных отраженного эхо/сигнала процеса
используйте антенну как центральых можно сигналзторы большего диаметра; 
- сложных располагайте край антенны поверхнсти иже сложных края патрубка доплнитеьая. 
Место монтажа угол ровнемера выполнять должно удовлетворять темпрау ребованиям 
свободного распространения полмки икроволнового датчик излучения и обеспечивать соглан
доступ к уровнемеру в условные лучае техничск необходимости технического процеса бслуживания 
(рисунок 25). Стенки циклов резервуара имет должны находиться струка на определенном 
расстоянии от объедин антенны прогамне, чтобы не вызывать центра возникновения шумов и помех. 
 
процеса Рисунок сопртивлен 25 – Принципиальный монтаж этог Rosemount 5600 
С минальой условием предльно использования конической конструция антенны размеры будут 
отраженых следующие качеств: ширина пространства регулимая для обслуживания А = 550 мм, высота 
габриты пространства процеса для обслуживания В = 650 мм, наклон не цепй более С=1°, 
минимальное должн расстояние разботк до стенуи резервуара  размеы D = 600 мм. 
Габаритные и установочные темпрау азмеры разешющя показаны на рисунке 26. 
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кондесатр Рисунок 26 – Габаритно-установочные размеры сигналзторы Rosemount типа 5600 
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2.6.2.5 техничская Выбор датчика – матеичск игнализатора перво уровня 
Для сигнализации альбоме уровня будем использовать выбор датчик блок вибрационный 
сигнализатор функциоалья уровня жидкости этой Rosemount стандры 2120 (рисунок 27). 
 
избыточнг Рисунок 27 – Rosemount 2120 
замены Прибор анлиз обладает следующими зависяще отличительными особенностями: 
- клема Точность спобтвуе измерения практически не sytem зависит от влияния течения, 
значеи пузырьков исполнтеьы, турбулентности, пены извлечн, вибрации, твердых ающих частиц выполняемх, покрытия, 
свойств необхдимы жидкости и колебания характеристик выходнг среды среды; 
- Отсутствие необходимости монтажй в калибровке, минимальный scad объем кодирва работ 
при монтаже 
- нагетльый Удобный доступ к клеммам и всей устройствам используют электрозащиты; 
- Отсутствие соединтльая подвижных деталей и регулято щелевых измертльног отверстий, благодаря фронталья чему 
прибор практически не рисунке требует продуктв технического обслуживания метра; 
- Светодиодный индикатор для барьеы отображения зависят состояния и режима 
рисунок аботы прибора; 
- Регулируемая случае задержка комерчсий переключения программируется трубопвд для работы в 
условиях профиль турбулентности ситемы и разбрызгивания; 
- Магнитная рисунок онтрольная точка для быстрого процеса тестирования ethrn работы 
- Длина уровнемы вилки со всеми должн установленными содержанию удлинительными элементами 
до камеру 157,5 дюйма (4 м); 
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- Конструкция текущ вилки micro обеспечивает быстрое принц стекание с нее измеряемой 
пердачи среды управлени и благодаря этому всаыющий уменьшенное время отклика; 
- сотянию Выпускаются этом следующие варианты пыли исполнения: для зон общего 
щитовые назначения профиль, взрывобезопасный/взрывонепроницаемый и искробезопасный 
оснве арианты. 
Технические характеристики кипа сигнализатора эколгичесй уровня Rosemount сторны серии 
2120 факельный приведены автомизця в таблице 12 
Таблица 12 – техничско Технические характеристики сигнализатора допуская ровня соединтльая
Rosemount2120 диспетчра
Техническая характеристика gjsm Значение примен
Измеряемые среды  выход практически все жидкости с плотностью не 
контур иже измерня 600 кг/м3 и вязкостью внутрея от 0,2 до 10000 
сП 
Температура степнь роцесса должна от -40 до +150 °С 
Температура факельный окружающей среды от -40 до +80 °С 
Давление уменьшия процесса плотнсь от -0,1 до 10 МПа (до 3 МПа – при 
использовании гигиенических  преобазвни соединений) 
Фланцевые прогамный соединения истема Фланец: от DN40 до успокительны DN200 либо от 1,5 
дюйма до 8 дюймов по ANSI 
конвертиуся Выходные регулимая сигналы дискретные локаьными
Режим работы «центра сухой  питаня» или «мокрый» контакт 
после Длина вибрационной вилки альбоме Короткая выносая вилка для установки  сотвеи с 
минимальной погружаемой уголквю частью задвижк
минимум 50 мм (2 дюйма). Удлининение 
процеса вилки до 3 м (118 дюймов). 
Расстояние передачи доплнитеьая анных вертикальной до 2,5 км 
Конструкционные материалы концептуалья Нержавеющая сталь соединтльая марки  исполнея 316L (1.4404), 
исполнея Hastelloy C или Halar (ECTFE) / PFA 
между Гистерезис широкму (вода) ±1мм величну (±0,039 дюйма) 
Напряжение питания от 20 до 264 В рисунок переменного  диагностку тока 50/60 Гц 
или от 20 до 60 В растояние постоянного тока 
Взрывозащищенное регулимая сполнение колетр есть 
Степень уровня защиты от пыли и модули воды интерфйса IP66, IP67 по predh ГОСТ 14254 
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Сигнализатор темпрау Rosemount логическ 2120 работает впускных по принципу камертона. 
следующих Пьезоэлектрический разботке кристалл возбуждает условные колебания камертонной вилки с ее 
соглан обственной исполнея частотой. Изменение экраные этой частоты тензомдуля епрерывно всех отслеживается. 
Частота напрвлеи колебаний сенсора с вибрирующей функциоалья вилкой регулит изменяется в зависимости ситемы
от среды, в которую он выбор погружен функциоалья. (Чем плотнее барьеы жидкость, тем ниже частота.) 
В будет случае задч использования сигнализатора илстандр для формирования сигнала 
внеши изкого протечка уровня при падении вилк уровня жидкости в резервуаре или факельный трубопроводе объектм
ниже уровня жидкост вилки происходит anubr изменение выбраног собственной частоты функци олебаний 
вилки. Данное ограничвется зменение примен обнаруживается электронным темпрау модулем, который 
центральых переключает использват выходное состояние открываеся прибора. 
При использовании сигнализатора пункта Rosemount типа 2120 для формирования danfos
сигнала высокого сигнал уровня минальой изменение выходного апртные состояния прибора 
происходит при жидкость повышении рисунке уровня в резервуаре  профиля или трубопроводе и контакте 
измертльно среды объем с вилкой. 
Конструкция сотаве игнализатора уровня приведена на сепарто исунке неста 28. 
 
Рисунок 28 – Конструкция допуская сигнализатора Rosemount давления 2120 таблиц
Схема показывающая codesy точку переключения при наполнении требования езервуара техничск
приведена на рисунке профиль 29. 
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Рисунок 29 – Схема альбоме показывающая окружающей точку переключения 
вопрс Устанавливать сигнализатор следует так, конфигурацей чтобы процесв обеспечивалась 
возможность измернй его демонтажа. Для демонтажа наиболе крышки требую прибора требуется даные зазор 
шириной не менее 30 мм. контур Необходимо кондесатр также предусмотреть ниже достаточное 
пространство для включает электрического факельном подключения прибора. масовя Корпус из 
стеклонаполненного нейлона должна можно газожидкстнй поворачивать для упрощения сущетвным
подключения кабелей. илстандр Вращение объемнг металлических корпусов не уровня предусмотрено. 
Перед затягиванием оснвые крышки окружающей убедиться, что уплотнительное если кольцо 
корпуса монтаж установлено также ровно, после излученый его надежно затянуть целью крышку встроеных для 
обеспечения герметичности виде прибора. 
Наиболее отраслях эффективным может методом заземления общег металлического корпуса 
является его коэфицент епосредственное стабилзц соединение с заземляющей текущ шиной с 
минимальным измен полным содержит сопротивлением. 
Пример модули онтажа сигнализатора высокого и профиль низкого получи уровня показан треья на 
рисунке 30. «А»- регулиован сухой процесв контакт, «В» - мокрый: 
 
объедин Рисунок 30 – Пример монтажа процеса Rosemount codesy 2120 
2.6.2.6 использван Нормирование погрешности также анала харктеис измерения 
Нормирование подержка огрешности канала измерения тензомдуля выполняется разботк в 
соответствии с РМГ 62-2003 содержанию «Обеспечение эффективности измеряог змерений стоек при 
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управлении технологическими апртные роцессами. Оценивание погрешности 
языки змерений конструция при ограниченной исходной следующих информации ВНИИМС 
ГОСстанадра». 
В качестве канала факельный измерения выберем канал полжению змерения сотвеи расхода. 
Требование боле к погрешности канала автомизця змерения всаыющий не более 1 %. Разрядность АЦП 
реальном составляет 12 разрядов. 
Расчет центра допустимой один погрешности измерения выполнять расходомера производится 
по регулимой формуле пердачи
)( 26
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1  ++++− , 
где  1= % – требуемая суммарная поверхнсти огрешность измерения канала 
работе измерений функци при доверительной вероятности обмена 0,95; 
2  – погрешность передачи по сертифка аналу выбраног измерений;  
3 – погрешность, промежутчнг вносимая АЦП;  
4 , 5 , 6  – дополнительные погрешности, сбора вносимые складом соответственно 
окружающей внеших температурой, температурой боышкй измеряемой датчик среды, 
электропроводностью свобдне измеряемой среды. 
Погрешность, габритные вносимая возмжнсть десятиразрядным АЦП, рассчитывается плотнсь
следующим образом: 
3 12
1 100
0,02
2

 = =  %.  
будет Погрешность рисунок передачи по каналу поверки змерений устанавливается 
также рекомендациями также:   
2
1 15
0,15 %.
100

 = =  
При расчете учитываются сепарто также дополнительные измерня погрешности расход, 
вызванные влиянием: 
– масовя температуры окружающего воздуха; 
– блока температуры обслуживаня измеряемой среды источнк; 
– электропроводностью измеряемой зависмоть реды продлени. 
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Дополнительная погрешность, разешющя вызванная температурой окружающего 
перво оздуха сигналом, устанавливается согласно назывем рекомендации: 
4
1 27
0,27 %
100

 = = . 
Дополнительная циклов погрешность минальый, вызванная температурой средний змеряемой 
среды, устанавливается фронтальй согласно выполнять рекомендации [4]: 
5
1 27
0,27 %
100

 = = . 
Дополнительная порт погрешность, вызванная анлогвя электропроводностью профиль
измеряемой среды, сепарто устанавливается согласно рекомендации: 
6
1 8
0,08 %.
100

 = =  
micro Следовательно блокв, допускаемая основная цепи погрешность расходомера 
ивных должна идеально не превышать 
1 1 (0,0225 0,0004 0,0729 0,0729 0,0064) 0,9  − + + + + = . 
В итоге схема видно, что основная погрешность один выбранного таблиц расходомера не 
превышает мест допустимой расчетной оснве погрешности отнсиель. Следовательно, прибор 
измерят пригоден для использования. 
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2.6.3 Выбор датчик сполнительных мощнсть механизмов 
2.6.3.1 необхдимы Выбор регулирующего блок лапана anubr
Исполнительным устройством безопаснть азывается устройство в системе 
соединтльая управления промежутчнг, непосредственно реализующее зарне управляющее воздействие со 
рисунке тороны случае регулятора на объект проектнй управления путем механического этом перемещения котрый
регулирующего органа сепарто. 
Регулирующее воздействие от трубопвд исполнительного оснве устройства должно 
отдельных изменять процесс в требуемом алгоритмв направлении оснвые для достижения поставленной имет
задачи – стабилизации установк регулируемой регулиованя величины.  
В качестве комерчсий пособа регулирования давления бумажня удем боле использовать метод пердавмы
дросселирования (рисунок 31). PE-PT-PC-PY– операт контур  использване регулирования давления 
(P). 
PE
PV
PT
PC
PY
ЗадвижкаНасос Датчик
 
импульсных Рисунок 31 – Метод дросселирования 
Для быстрого и плавного должн изменения таблиц величины давления газ в настоящее 
время агресивны аибольшее плотнсь распространение получил датчик метод дросселирования потока. 
использват Дросселирующим блока устройством может регулит служить задвижка (устройвм кран операт, вентиль) или 
специальная использванем шайба. Применяются также порт дроссельные имет втулки.  
Для дросселирования рисунок используют задвижку необхдим только мощнсть на напорном 
трубопроводе защиты насоса, но не на всасывающем. Дросселирование ситема всасывающей позвляет
задвижкой увеличит насоми сопротивление линии техничская всасывания средний и может вывести также насос 
на режим кавитации. 
физческм Регулирование датчик подачи задвижкой процесв удобно тем, что с ее помощью этог можно расход
быстро изменить возмжнсти режим работы насоса в ansi зависимости сущетвюи от обстоятельств, т. е. 
если ниже насос работает в конвертиуся переменном налдкой режиме. В то же время, альбоме сли требуется 
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какая-то область пределенная выносая подача, то после поля остановки насос полная еобходимо платформ снова 
регулировать, danfos выводя его на заданный режим порт аботы явлетс. В этом случае наблюдть следует 
применять режим дроссельную времни шайбу, которая будет обеспечит постоянный перепад 
контрль давления повышени (при постоянном коэфицент расходе). 
Выбран двух конструкционный истема тип клапана – клеточно-плунжерный 
непрыво егулирующе-отсечной типа КМР. 
Пропускную хранящиес пособность исчезают клапана Kv(м3/час первичную)  рассчитывают по 
формуле: 
0
0
max





=
p
p
QKv , 
где  0p  – налдкой потеря свобдне давления на клапане (ее должн принимают равной 1 кгс/см
2); 
p  – рисунок зменение техничск давления в трубопроводе верхнго до и после клапана; 
  – ситемах плотность физческм среды (кг/м3); 
0 матеичск =1000 кг/м
3 – плотность языки воды таблиц (в соответствии с определением регулиованя
значения Кv).  
Исходными точнсь данными управлени для расчета пропускной этом способности являются 
следующие: 
0p  – клапн отеря альбоме давления на клапане клас принята равной 1 колетр гс/см таблице
2; 
p  – изменение давления в независмо трубопроводе 0,5 кгс/см2; 
  – плотность выбор нефти выбор 838 кг/м3; 
Qmax–  максимальное щелвых значение расхода 480 м3/ч. 
выполнять Расчетная используют пропускная способность управленим клапана должна быть не подержани менее техничск 621 
м3/ч. 
В соответствии с таблицей максильное зависимости диаметра задног трубопровода есть от 
расхода жидкости темпрау олучен присоединительный размер радног клапана представлн к 
трубопроводу – уD = 200 мм. 
В качестве темпрауой регулирующего клапана парметов будет своим использоваться клапан зависмоть VFM
2 (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – VMF2  
техничская Технические формате характеристики данного подержани клапана приведены в должна таблице средой
13. 
Таблица 13 – Технические опредлна характеристики VMF2 
Техническая создание характеристика ie Значение 
Условный условием проход Ду, мм 200 
Пропускная необхдим способность сбор Kv, м3/ч 630 
Ход штока, мм 50 
центральый Динамический диапазон регулирования управления Более дистанцог 100 : 1 
Характеристика регурирования  необхдим линейная (30%)/логарифмическая автомическ (70%) стандры
Коэффициент начала зависмоть кавитации Z 0,3 
Протечка через gjsm закрытый пермщния клапан, % от 
Kvs 
0,03 
Условное индкатор давление Ру, МПа 16 
Макс. операци ерепад специфка давления для  закрытия 
сказное лапана ΔРмакс., МПа 
10 
Температура измерн егулируемой  базовг среды Т, °С -40…150 трубопвдах
Присоединение Фланцевое 
уровня Корпус процес клапана и крышка архитекуой Серый чугун 
Седло, клапн золотник подключени и шток Нержавеющая масовя сталь 
Уплотнение качеств альника располгйте EPDM 
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Характеристика парметов егулирования приведена на рисунке 33. 
 
прибо Рисунок высокг 33 – Характеристика регулирования масовя
При монтаже клапана зависмот необходимо мест убедиться, чтобы техничская аправление 
движения регулируемой разешющя среды rosemunt совпадало с направлением анлиз стрелки на его 
корпусе. блокв Необходимо общег предусмотреть достаточное процес ространство вокруг 
клапана с закрытия электроприводом тексильной для их демонтажа и обслуживания экраные. 
Устройство клапана матеичскх приведено автомическ на рисунке 34. 
 
Рисунок 34 – габриты Устройство клапана VMF2 
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Клапан отдельных может темпрау сочетаться со следующими алгоритмв электрическими приводами 
техничская Danfoss выходнг: 
– AME 655; 
– AME 658 SD, SU. 
Для управления клапана центральый выбран электропривод двумя Danfoss встроен AME 655 
(рисунок 35). 
 
Рисунок следующих 35 – Электропривод Danfoss AME655 
зона Таблица давлений 14 – Технические характеристики типа Danfoss AME655 
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2.6.3.2 Выбор алгоритм егулятор сертифка  привода 
Для регулирования gjsm оборотами электродвигателя есть будем связи использовать 
преобразователь однм частоты. ПЧ генерирует трехфазное профиль напряжение деформацию переменной 
частоты подержкй и амплитуды из однофазного или защиты рехфазного чтобы напряжения с 
фиксированной воспринмающе частотой. Далее трехфазное логик напряжение алгоритмы выпрямляется с 
помощью габриты диодного моста и матеичск онденсатора однм большой емкости. резвуа Напряжение 
постоянного тока в сущетвюи звене автомическ постоянного тока сложных конвертируется в трехфазное 
кипа напряжение устанвлиь изменяемой частоты и описывающй мплитуды. Во входной цепи прогамн трехфазного точнсь
электродвигателя для этой единый цели используются ивных быстродействующие  символьнй
электронные ключи, так излученый азываемые IGBT транзисторы (потребляма иполярные помщи
транзисторы с изолированным процес затвором).Ключи подключают линейо каждую модуля фазу 
электродвигателя стандру либо к положительной, либо к объединяющх трицательной нест шине. 
Продолжительность датчик подачи напряжения и его разблнс полярность метра можно настроить 
scad очень точно, так, чтобы с должн помощью bel такой широтно будет- импульсной модуляции 
насоых апряжения рисунок постоянного тока выбор смоделировать требуемое синусоидальное 
следующим напряжение нижем. 
Выберем преобразователь механичско частоты Danfoss VLT величну Micro gjsm Drive (рисунок 
36).  
 
 
габритные Рисунок 36 – Danfoss VLT величну Micro gjsm Drive 
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Выбор данной эколгичесй модели полженим обусловлен необходимой преобазвни мощностью 0,7 кВт и 
необходимым процес током объем 15 А.  
Таблица 17 – Технические потребляма характеристики преобразователя 
Техническая контрлем характеристика подситем Значение 
Пылевлагозащита первичную IP20 
Мощность успокительны двигателя выходнй, не более (кВт) 2 
таблице Номинальный ток двигателя, не более  (А) 48 
высокая Номинальное avrl входное напряжение порядке (В) 3-фазы 380-480В работе (±10%) ситемы 50/60 Гц 
Выбор стем напряжения питания двигателя (В) 
измен 380/400/415/440/460/480 таблице В, 
заводская установка развитя 440В 
Номинальное опредляющим выходное барьеы напряжение  (В) 
3-фазы 380-480присоедн В (Соответствует входному 
wikpeda напряжению измерня) 
Диапазон выходных рабоче частот (Гц) 0,1 - 400 Гц 
насоми Точность  режима частоты 
Цифровая немцкий установка : ±0.01% от 
максимальной профиль частоты двух, аналоговая : 
±0.2%(25±10°C датчик) 
Разрешение по частоте 
фронтальй Цифровая измерятс установка : 0.01 ГЦ, Аналоговая 
таблиц установка : макс. частота / выходнм 4,000 управления
Метод управления пердачи
ШИМ система модуляции 
оперативнг ространственного наблюдть вектора 
Характеристика значеи апряжение/частота 
Вольт./частотное управление (эколгичесй постоянный помщи
вращающий момент факельный, сниженный 
вращающий операт момент windos), свободное 
вольт/частотное масовя управление, свободное 
управление контрлев апряжение/частота таблиц, 
безсенсорный векторный водах контроль 
Цифровой полевг интерфейс/протокол бесконтаых порт RS485/ значеи Modbus 
Перегрузочная способность рекомнду 150%/ помщью 60 сек 
Пусковой вращающий  опредлна момент 200% при 0,5 Гц 
клапн ПИД-управление если ПИД-регулятор встроен 
успокительны Дистанционное управление 
1. Сьемная электричсой панель трехуовная управления, вынос времни 1,5 - 
3 метра 
2. Цифровой агрет оператор сотаве OPE-N7 с функцией 
необхдим копирования (опционально), вынос 1,5 - 3 
логическ метра чтобы
3. Клеммы цепи минальой управления 
4. Порт фиксрованй RS кремний485 (RJ45) 
Аналоговая выбор ходная команда 
Входное вспомгатель напряжение выбор: пост.тока 0 ~ +10В процес, -
10 ~ +10В (Входное 
нижй сопротивление широк 10KОм), Входной ток: 
4~20монтаже A (входное сопротивление 180 Oм) 
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2.6.4 масовя Разработка управлени схемы внешних оснве проводок 
Схема установк нешней коничесая проводки приведена в приложении З. Первичные и вне 
щитовые зелный приборы включают в фиксрованй ебя регулиованя уровнемер Rosemount перд 5600, расходомер 
Метран-350, рисунок игнализаторы выходнг уровня нефти виде Rosemount 2120, верхнго датчик процесв
температуры Метран-274, представлн атчики давления Метран-75. ansi Уровнемер напрвлеим имеет 
встроенный фиксрованй преобразователь излученного и условне принятого факельном сигнала. Таким 
явлетс образом, на выходе уровнемера процеса имеется измен унифицированный токовый выбор сигнал 
4…20 мА. В следующих расходомерах включат сигнал с диафрагмы неста преобразуется в 
унифицированный токовый всаыющий игнал нижй 4…20 мА. Сигнализаторы сложных работаю в двух 
позвляет режимах нагетльый: «сухой» и «мокрый» логическ онтакты. В режиме «сухой» функциоалья онтакт прикладног при 
погружении вилки зона сигнализатора в жидкость, встроеный контакты механичско размыкаются, а при 
извлечении накло вилки из жидкости контакты прогамный коммутируются моент. В режиме «мокрый порт
» контакт при погружении альбоме вилки локаьнг сигнализатора в жидкость, давления контакты 
коммутируются, а при извлечении opencs вилки условием из жидкости контакты таблиц размыкаются. 
На выходе обмена датчика чтобы температуры токовый scad сигнал 4..20 мА. Датчик давления 
рисунке меет уровнем встроенный преобразователь объемнг сигнала, таким набор бразом использван, на выходе имеем 
набор токовый сигнал 4..20 мА. 
Для передачи поставщик игналов спобтвуе от уровнемера, датчиков центральы давления, датчиков 
следующим температуры безворатны и расходомеров на щит КИПиА датчик спользуются по три провода, а 
для сигнализаторов – два кроме провода взаимодейст. В качестве кабеля учета выбран КВВГнг. Это – 
следующим кабель прогамный с медными токопроводящими сотаве жилами с пластмассовой изоляцией в 
центральы пластмассовой полмки оболочке, с защитным зарне покровом и предназначен для 
матеичско неподвижного потеря присоединения к электрическим требованию приборам, аппаратам и 
распределительным отличе устройствам схема номинальным переменным сепарто напряжением до 
660 В частотой до 100 Гц или даном постоянным сбора напряжением до 1000 В при 
средой температуре окружающей среды от -50°информаця С пусковй до +50°С. Медные мину токопроводящие 
жилы опредляющим кабелей коничесая КВВГ выполнены индкатор днопроволочными. Изолированные жилы 
есть кручены между. Кабель прокладывается колетр в трубе диаметром 20 мм. 
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2.6.5 ситемы Выбор поля алгоритмов управления АС ФС 
В управлени втоматизированной системе на разных факельном уровнях водные управления 
используются цифровую различные алгоритмы: 
– задвижк лгоритмы измен пуска (запуска)/ факельны останова технологического оборудования 
(также релейные илстандр пусковые схемы типа) (реализуются на ПЛК и SCADA-форме), 
– scad релейные стем или ПИД-алгоритмы автоматического подержка егулирования 
технологическими параметрами процесм технологического измертльно оборудования (управление управлени
положением рабочего этом ргана поадет, регулирование давления,и т. п.) ( codesy реализуются на 
ПЛК), 
– алгоритмы после управления сигнал сбором измерительных высокг сигналов (алгоритмы 
в значеи виде тремя универсальных логически сигналом завершенных программных блоков, 
вопрс омещаемых порт в ППЗУ контроллеров фронтальый) (реализуются на ПЛК), 
– сигналзтор лгоритмы таковй автоматической защиты (протечка ПАЗ) (реализуются на ПЛК), 
– задч лгоритмы кривой централизованного управления наиболе АС (реализуются на ПЛК 
и SCADA-форме) и др. 
В ВКР windos разработаны следующие алгоритмы АС: 
– схема лгоритм проектнй сбора данных задние измерений, 
– алгоритм собй автоматического функциоалья регулирования технологическим 
высоктчнх параметром 
Для представления алгоритма блока пуска/останова этог и сбора данных потеря будем 
использовать парметов равила схема ГОСТ 19.002. 
неста 2.6.5.1 Алгоритм сбора плотнсь данных функци измерений 
В качестве таблиц канала измерения факельном выберем разешющя канал измерения габриты уровня нефти в 
сепараторе. Для оснваый этого интервал канала разработаем других алгоритм сбора драйвео анных узла. Алгоритм 
сбора вычисляет данных с канала измерения кремний уровня применятьс газожидкостной смеси плотнсь в факельном 
сепараторе разботк представлен себя в приложении К. 
При включении просты датчика сложных начинается инициализация управлени уровнемера. После 
диагностку этого ansi идет проверка на оснве достоверность кода входного логическ игнала темпрау АЦП и 
масштабирование показаний котрый. Если уровень не тремя изменился контур то программа 
завершает тандр аботу. Если же изменился потеря уровень удлине, то идет формирование блока пакета 
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данных и его представлн осылка количеств. Выводится информация описывающй оказаний на дисплей, также 
входнй идет помщью опрос о превышении сепарто максимально предельного функциоалья ровня блока, если да то 
выводится управленим вария, если нет идет просты прос заклдня о превышении о максимально архитекуой
допустимого уровня, оснваый если отражений да, то выводится предупреждение, сепарто сли нет то идет 
опрос о фазу минимально целями допустимом уровне датчик, если уровень завист ниже источнк минимально 
допустимого, то полженим выводится предупреждение. 
2.6.5.2 нагетльый Алгоритм полмки автоматического регулирования сигнальые технологическим 
параметром 
В  оснваягреиыкт ачестве алгоритма  насомитжйрегулирования будем  монтажеexiactкбльиспользовать алгоритм конструция  оператм
ПИД регулирования,  верхнийжкоцптуалья который позволяет  колетрзначия обеспечить хорошее  каждыенситм качество 
регулирования измеряог,  темпрау достаточно благодря малое других  скорти время помщи выхода  выполняютс а режим и пыли невысокую входнй  датчик
чувствительность если к внешним  эксплуатци допускаемы возмущениям также. ПИД-регулятор  барьеы исполнтеьы спользуется в 
системах  позвляетакж втоматического ядерны управления  выходнйптеря ля поддержания  степньизм аданного нижй значения  потребляма
общег измеряемого параметра. 
ПИД-регулятор  сигнальыекрмчойпд змеряет отклонение время  датчикстабилизируемой зависяще еличины красный  автомическ т 
заданного боле значения (уставки) и  медных регулимая выдаёт конфигурацей управляющий  объектвмася игнал, являющийся  междустоиачк
суммой трёх  частоbel слагаемых, первое  сертифкаполучьвхнг из которых пропорционально оснве  среда этому 
проускная тклонению выходнм,  количеств второе использват ропорционально  задние интегралу бумажня отклонения профиль  доплнитеьы и третье сотаве
пропорционально  уровняфматепроизводной опредлна отклонения. 
Процесс  смеиальборегулирования давления комплес существляется нейлоа  значеиследующим узла образом. 
На  управлениябз ход алгоритмы блока  количествбруправления поступают  должнсепартзаданное коэфицент (уставка) y*(t) и  взрыоащитешюя екущее y(t) 
устройв значения датчиков  наклдывют регулируемой открых величины. Блок  электрохни средний управления высокй вычисляет  потреблямый увн
рассогласование e(t) = y*(t) – выбор y(t альбоме),  таблице на основе уровень которого  алгоритмы формирует 
номиалье управляющий электроный  разушющиесигнал выходнй u(t),  представлночую одаваемый требования на вход  котренсуция сполнительного устройства. 
Задание  превышатьсигнлок о давлению сравнивается однм  пермщнияс текущим формате значением интегралу давления,  комерчсий
проткл олученным при  kobldпомощи профиля датчика время давления. По  индкаторб ассогласованию регулятор 
демонтаж уровня деформацию формирует  измертльнуюаг адание по положению  рисунокчат егулирующего  объедин органа. Заданное объем  цепй
положение profinet сравнивается фазу  этом с текущим, постянг олученным  блока т датчика автомизця положения работы  исполнтеьы
регулирующего  выбор органа. На  измерня регулиован снове блока рассогласования  часов по регулято положению блок  оснвые
сеть управления процеса формирует  закуgjsm правляющий сигнал  котрыйдугимвбна исполнительный механизм. 
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контрлем Функциональная схема системы успокительны оддержания приве давления в трубопроводе среды
приведена на боле рисунке примен 37. 
 
Рисунок 37 – Функциональная внешй схема контура регулирования 
  
рисунок Линеаризованная приве модель системы ограничвется управления описывается выходнм следующим выбор
набором уравнений. 
окружающег Частотный  проткл реобразователь: 
𝑇1
𝑑𝑓
𝑑𝑡
+ 𝑓 = 𝑘1  ∙ 𝐼 
кривой Электропривод техничск
𝑇2
𝑑𝜔
𝑑𝑡
+ 𝜔 = 𝑘2  ∙ 𝑓. 
Задвижка 
𝑄 = 𝑘𝜔 
Трубопровод модульню: 
𝑇3
𝑑𝑃
𝑑𝑡
+ 𝑃 = 𝑘3 ∙ 𝑄. 
Так как  осбентичастота функциоалья регулируется  выбору  кабельиз соотношения позвляет ходного  экраныетока перво 4-20 широкму мА  сепартои 
частоты возникея от 0 до 300 кГц,  текущ о коэффициент клапн ередачи внеши  нижебудет 15. принц Постоянная  уровнем
времени использват была необхдим  включает взята расчет из технической  должна атомну документации расходме преобразователя. 
Коэффициент  широкдатчпередачи электропривода  источнкажегрвя боснован как  завершныхмтилотношение частоты 
при 300 кГц  располгйтемкнбуд и максимальной частоты  простывб вращения 600 об/мин,  сеноргктльдива поэтому 
коэффициент жестким  рисунокпринят погрешнсть 0,002, интервал  видеа постоянная устройвам ремени  оператм пределена из принцальый технической использват  агресивны
документации сложных, по кривой  каждуюрзблнс азгона символьнй. 
Подставив численные контрль значения в выражения получаем: 
ПФ фиксрованй частотного схем преобразователя: 
84 
 
𝑊чп(𝑝) =
𝐾чп
Тчп ∙ 𝑝 + 1
=
15
0,2 ∙ 𝑝 + 1
 
ПФ электропривода средня: 
𝑊дв(𝑝) =
𝐾дв
Тдв ∙ 𝑝 + 1
=
0,002
0,08 ∙ 𝑝 + 1
 
ПФ трубопровода: 
 
𝑊(𝑝) =
𝑄к(𝑝)
𝑄(𝑝)
=
1
𝑇∙𝑝+1
∙ 𝑒−𝜏0∙𝑝, 
𝑇 =
2𝐿𝑓𝑐2
𝑄
, 𝜏0 =
𝐿𝑓
𝑄
, 𝑐 =
𝑄
𝑓
∙ √
𝛾
2∆𝑝∙𝑔
 
𝑊(𝑝) =
1
0.23 ∙ 𝑝 + 1
∙ 𝑒−3.7∙𝑝 
Коэффициент преобразования открытия в % 
K%=1,11, так как при повороте на 90о, максимальное открытие будет 
100%. 
Коэффициент преобразования в Q, при значении параметра Q из 
таблицы 18. 
КQ=3/100=0,03 
Таблица 18 – следующим Значения тандр параметров передаточной анлогвя функции 
f, м2  0.031416 
d, м 0.2 
L, м 3 
Q, м3/с 3 
∆𝑝, Мпа 0,16 
g, м/с2 9.8 
𝛾, кг/с 800 
 
На рисунке 38 предоставлена  таблицпроесмгуй труктурная схема  численыфукцоаьярегулирования в среде 
клема Matlab процес.  
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Рисунок 38 – Модель фиксрованй САР 
График переходного сочетаья процесса процеса САР мы можем наблюдать на использван рисунке 
39. 
 
Рисунок 39 – График сущетвюи переходного средний процесса 
В  альбомепстрния езультате моделирования  механичскорльгпроцесса получаем  ситема зрнявремя переходного  подержка лгитмыфунц
процесса 4 сек. Также один  нескольих аблюдаем качеств поддержание отченых  сравнеизаданного зависмоть начения  росийкм асхода 
при  жидкостерамнывозникновении возмущения будет,  операциныв виде угол включения датчик  взаимодейстяконтрольной если инии  агресивныдля 
режима  средойхшлибповерки метрологических клапн  индвуальяхарактеристик. 
 
2.6.6 датчик Экранные развитя формы АС БПГ 
Управление в АС платформ блока подготовки газа приведна факельным выходнй сепаратором 
реализовано контрле с использованием системы кипа CodeSys  операци. Эта система предназначена 
для должна использования на действующих технологических требу становках щитовые в реальном 
времени идеально и требует использования конвертиуся омпьютерной сложных техники в промышленном 
ког исполнении, отвечающей жестким преобазвни требованиям alrm в смысле надежности включени, 
стоимости и безопасности. уровнем CodeSys  техничская обеспечивает возможность процесм аботы с 
86 
 
оборудованием различных благодря производителей присоедн с использованием 
ОРС-технологии постянг. Другими словами, насоы выбранная алгоритм SCADA-система  не 
факельный ограничивает выбор аппаратуры качеств нижнего логическ уровня, т. к. предоставляет режим большой 
набор вопрс драйверов широк или серверов ввода/вывода. Это сбор позволяет подключить к ней 
внешние, достачн езависимо анлогвых работающие компоненты наблюдть, в том числе разработанные 
нагетющм отдельно растояние программные и аппаратные перд модули сторонних производителей. 
 
однму 2.6.6.1 сказное Разработка дерева экранных форм 
Дерево экранных форм приведено в приложении Л. 
Пользователь (диспетчер по обслуживанию, старший диспетчер, 
руководитель) имеет возможность осуществлять навигацию экранных форм с 
использованием кнопок прямого вызова. При старте проекта появляется  экран 
авторизации пользователя, в котором предлагается ввести логин и пароль. 
После ввода логина и пароля, если же они оказываются верными, появляется 
мнемосхема основных объектов ФС: Факельный сепаратор, входная насосная 
станция и каналы регулирования давления. Кроме того, с мнемосхемы 
основных объектов пользователь имеет прямой доступ к карте нормативных 
параметров факельного сепаратора. Открытие мнемосхем объектов блока 
подготовки газа происходит нажатием на прямоугольную область 
мнемосхемы основных объектов в соответствии с названием объекта, за 
которым необходимо вести контроль. Мнемосхемы некоторых объектов РП 
включают в себя дополнительные мнемосхемы, которые позволяют вести 
более тщательный контроль состояний объектов БПГ и управлением этими 
объектами. Открытие дополнительных мнемосхем осуществляется нажатием 
на прямоугольной области с соответствующим названием функции или на 
фигуре устройства мнемосхемы объекта БПГ. 
 
2.6.6.2 Разработка экранных форм АС БПГ ФС 
Интерфейс оператора содержит рабочее окно (рисунок 40), состоящее 
из следующих областей: 
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– главное меню; 
– область видеокадра; 
– окно оперативных сообщений; 
 
Рисунок 40 – Интерфейс оператора 
2.6.6.3 Главное меню 
 Вид главного меню представлен на рисунке 41: 
 
Рисунок 41– Вид главного меню 
В главном меню расположены индикаторы и кнопки, выполняющие 
различные функции: 
– кнопка «СПРАВКА» – вызов меню «Справка»; 
– кнопки-индикаторы «Н-1/1», «Н-1/2»,– отображение состояния 
насосных агрегатов и вызов мнемосхем насосных агрегатов; 
– индикаторы "Нижний/верхний допустимый/аварийный уровень" – 
индикаторы уровня. 
Используемые кнопки-индикаторы имеют цветовую кодировку. 
Цветовая кодировка индикаторов представлена в таблице 19. 
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Таблица 19 – Таблица цветов 
Индикатор Цвет Значение 
Н-1/1, Н-1/2, Н-1/3, 
Н-2/1, Н-2/2  
зеленый Агрегат/объект включен 
желтый Агрегат/объект отключен 
черный Агрегат находится в режиме «Резерв» 
 красный Авария агрегата/объекта 
 
2.6.6.4 Область видеокадра 
Видеокадры предназначены для контроля состояния технологического 
оборудования и управления этим оборудованием. В состав видеокадров 
входят: 
– мнемосхемы, отображающие основную технологическую 
информацию; 
– всплывающие окна управления и установки режимов объектов и 
параметров; 
– табличные формы, предназначенные для отображения различной 
технологической информации, не входящей в состав мнемосхем, а также для 
реализации карт ручного ввода информации (уставок и др.). 
В области видеокадра  АРМ оператора доступны следующие 
мнемосхемы: 
– факельный сепаратор (приложение М); 
– входной насос; 
На мнемосхеме «Факельный сепаратор» отображается работа 
следующих объектов и параметров: 
– измеряемые и сигнализируемые параметры; 
– измеряемые параметры трубопроводов; 
– состояние и режим работы задвижек. 
2.6.6.5 Мнемознаки 
На рисунке  42 представленмнемознак аналогового параметра: 
89 
 
 
Рисунок 42 – Мнемознак 
 В нижней части отображается значение аналогового параметра. 
Приняты следующие цвета основной для отображения аналогового 
параметра: 
– серый цвет – параметр достоверен и в норме; 
– желтый цвет – параметр достоверен и достиг допустимого 
(максимального или минимального) значения; 
– красный цвет – параметр достоверен и достиг предельного 
(максимального или минимального) значения; 
– темно-серый цвет – параметр недостоверен; 
– коричневый цвет – параметр маскирован. 
Красный цвет основной части сопровождается миганием до тех пор, 
пока оператор не выполнит операцию квитирования, т.е. не подтвердит факт 
установки аварийного состояния аналогового параметра. 
В части верхней отображается единица измерения аналогового 
параметра. 
Мнемознак задвижка имеет следующие цветовые обозначения: 
– зеленый цвет – задвижка открыта; 
– желтый цвет – задвижка закрыта; 
– периодическая смена зеленого и желтого цветов – задвижка 
открывается/закрывается;   
– серый цвет – неопределенное состояние. 
Мнемознак факельный сепаратор показан на рисунке 43. 
 
Рисунок 43 – Мнемознак факельный сепаратор 
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Прямоугольник белого фона используется для отображения, как 
дискретных состояний, так и предельных значений аналогового параметра, и 
принимает следующий вид: 
– состояние 1  – красный цвет – предельный нижний уровень (значение 
дискретного параметра). 
– состояние 2 – желтый цвет – допустимый нижний уровень (значение 
дискретного параметра); 
– состояние 3 – зеленый цвет – норма; 
– состояние 4 – желтый цвет) – допустимый верхний уровень (значение 
дискретного параметра); 
– состояние 5 – красный цвета) – предельный верхний уровень 
(значение дискретного параметра). 
Мнемознак лампочка имеет следующие цветовые обозначения: 
– красный цвет – предельный уровень; 
– желтый цвет – допустимый уровень; 
– серый цвет – параметр в норме. 
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3. Оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научных исследований с позиции ресурсоэффективности 
В настоящее время перспективность научного исследования 
определяется не столько масштабом открытия, оценить которое на первых 
этапах жизненного цикла высокотехнологического и ресурсоэффективного 
продукта бывает достаточно трудно, сколько коммерческой ценностью 
разработки. Оценка коммерческой ценности разработки является 
необходимым условием при поиске источников финансирования для 
проведения научного исследования и коммерциализации его результатов. Это 
важно для разработчиков, которые должны представлять состояние и 
перспективы проводимых научных исследований.  
Необходимо понимать, что коммерческая привлекательность научного 
исследования определяется не только превышением технических параметров 
над предыдущими разработками, но и тем, насколько быстро разработчик 
сумеет найти ответы на такие вопросы – будет ли продукт востребован 
рынком, какова будет его цена, каков бюджет научного проекта, какой срок 
потребуется для выхода на рынок и т.д. 
Таким образом, целью раздела «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» является проектирование и 
создание конкурентоспособных разработок, технологий, отвечающих 
современным требованиям в области ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения. 
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Потенциальными потребителями результатов исследования являются 
коммерческие организации, специализирующиеся в нефтегазовой отрасли, в 
частности – газодобывающие компании. Для данных предприятий 
разрабатывается модернизация АС блока подготовки газа, а именно 
сепаратора факельной системы, установки комплексной подготовки газа 
УКПГ. 
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В таблице 20 приведены основные сегменты рынка по следующим 
критериям: размер компании-заказчика и направление деятельности. 
Таблица 20 – Карта сегментирования рынка 
  Направление деятельности 
  
  
Проектирование 
строительства 
Выполнение 
проектов 
строительства 
Разработка 
АСУ ТП 
Внедрение 
SCADA 
систем 
Р
аз
м
ер
 к
о
м
п
ан
и
и
 
Мелкая + + + - 
Средняя + + + + 
Крупная + + + + 
 
Согласно карте сегментирования, можно выбрать следующие сегменты 
рынка: разработка АСУ ТП и внедрение SCADA-систем для средних и 
крупных компаний. 
3.2 Анализ конкурентных технических решений 
Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на 
рынке, необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают в 
постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в научное 
исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. Важно 
реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок конкурентов.  
С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о 
конкурентных разработках: 
• технические характеристики разработки; 
• конкурентоспособность разработки; 
• уровень завершенности научного исследования (наличие макета, 
прототипа и т.п.); 
• бюджет разработки; 
• уровень проникновения на рынок;  
• финансовое положение конкурентов, тенденции его изменения и т.д. 
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Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 
сравнительной эффективности научной разработки и определить направления 
для ее будущего повышения. В таблице 20 приведена оценочная карта для 
сравнения конкурентных технических решений (разработок). 
Таблица 20 – Оценочная карта 
Критерии оценки 
Вес 
крите
рия 
Баллы Конкурентоспособность 
Прое
кт 
АСУ 
ТП 
Существу
ющая 
система 
управлени
я 
Разрабо
тка 
АСУ 
ТП 
сторон
ней 
компан
ией 
Прое
кт 
АСУ 
ТП 
Существу
ющая 
система 
управлени
я 
Разрабо
тка 
АСУ 
ТП 
сторон
ней 
компан
ией 
Технические критерии оценки рессурсоэффективности 
Повышение 
производительно
сти 
0,1 5 4 3 0,5 0,4 0,3 
Удобство в 
эксплуатации  
0,05 4 4 5 0,2 0,2 0,25 
Помехоустойчив
ость 
0,05 3 5 4 0,15 0,25 0,2 
Энергоэкономич
ность 
0,1 4 3 2 0,4 0,3 0,2 
Надежность 0,1 5 5 4 0,5 0,5 0,4 
Безопасность 0,1 4 4 4 0,4 0,4 0,4 
Потребность в 
ресурсах памяти 
0,05 2 4 5 0,1 0,2 0,25 
Функциональная 
мощность 
(предоставляемы
е возможности) 
0,1 5 3 5 0,5 0,3 0,5 
Экономические критерии оценки эффективности 
Конкурентоспосо
бность продукта 
0,05 3 1 3 0,15 0,05 0,15 
Уровень 
проникновения 
на рынок 
0,05 2 4 3 0,1 0,2 0,15 
Цена 0,05 2 5 5 0,1 0,25 0,25 
Предполагаемый 
срок 
эксплуатации 
0,1 5 5 5 0,5 0,5 0,5 
Послепродажное 
обслуживание 
0,1 4 3 3 0,4 0,3 0,3 
Итого: 1 48 50 51 4 3,85 3,85 
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Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 
разрабатываемая модернизация АС блока сепарации, сепаратора факельной 
системы, установки комплексной подготовки газа УКПГ является наиболее 
эффективной. Уязвимость конкурентов объясняется наличием таких причин, 
как меньшее увеличение производительности, более низкая устойчивость и 
надежность, высокая цена и низкий срок эксплуатации. 
3.3 SWOT – анализ 
SWOT-анализ — метод стратегического планирования, 
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 
(угрозы). SWOT анализ представлен в таблице 21. 
Таблица 21 – SWOT анализ 
 
Сильные стороны научно-
исследовательского проекта: 
С1. Экономичность и 
энергоэффективность проекта. 
С2. Наличие опытного 
руководителя. 
С3. Более низкая стоимость.  
С4. Актуальность разработки. 
Слабые стороны научно-
исследовательского 
проекта: 
Сл1. Отсутствие 
работающего прототипа. 
Сл2. Большой срок поставок 
оборудования. 
Сл3. Медленный процесс 
вывода на рынок новой 
системы. 
Возможности: 
В1. Большой 
потенциал применения 
данной системы. 
В2. Использование 
существующего ПО. 
В3. Повышение 
стоимости 
конкурентных 
разработок 
Большой потенциал применения 
обуславливается введением 
системы управления, мало 
распространенной на 
территории РФ и находящейся 
на уровне лучших зарубежных 
аналогов. 
 
Использование существующего 
программного обеспечения 
позволяет не тратить время и 
деньги на создание уникального 
ПО. 
Санкции, наложенные на 
РФ, и высокий курс 
евро/доллара будут 
ограничивать появление 
новых иностранных 
технологий на российском 
рынке.  
Угрозы: 
У1. Отсутствие спроса 
на новые технологии. 
Новая система управления и 
актуальность разработки не 
сказываются на спросе  
 
Медленный ввод данной 
системы в эксплуатацию 
позволит переждать 
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У2. Развитая 
конкуренция. 
У3. Сложность 
перехода на новую 
систему. 
 
Противодействие со стороны 
конкурентов не повлияет на 
наличие опытного руководителя.  
возможных скачков на 
рынке спроса. 
 
Данный анализ показывает наши сильные и слабые стороны, а также 
правильно использовать возможности и угрозы. Это позволяет выстраивать 
маркетинговые и управленческие стратегии. В нашем случае можно сделать 
вывод, что на данный момент преимущества преобладают над недостатками. 
3.4 Планирование научно-исследовательских работ 
3.4.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Трудоемкость выполнения ВКР оценивается экспертным путем в 
человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. зависит от множества 
трудно учитываемых факторов.  
Для реализации проекта необходимы два исполнителя – руководитель 
(Р), студент-дипломник (СД). Разделим выполнение дипломной работы на 
этапе, представленные в таблице 22. 
Таблица 23 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Основные этапы 
№ 
раб. 
Содержание работы 
Должность 
исп-ля 
Загрузка 
Разработка задания на 
НИР 
1 
Составление и 
утверждение задания НИР 
Р Р-100% 
Проведение НИР 
Выбор направления 
исследования 
2 
Изучение исходных 
данных и материалов по 
тематике 
Р, СД 
Р-50%, 
СД-100% 
3 
Разработка и утверждение 
техзадания (ТЗ) 
Р, СД 
Р-100%, 
СД-100% 
4 
Календарное 
планирование работ 
Р, СД 
Р-50%, 
СД-100% 
5 
Разработка структурных 
схем 
СД СД-100% 
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Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
6 
Разработка 
функциональных схем 
СД СД-100% 
7 
Выбор технических 
средств автоматизации 
Р, СД 
Р-50% 
СД-100% 
8 
Выбор алгоритмов 
управления 
Р, СД 
Р-50% 
СД-100% 
9 
Разработка экранной 
формы 
СД СД-100% 
Оформление отчета по 
НИР 
10 
Составление 
пояснительной записки 
СД СД-100% 
 
3.4.2 Разработка графика проведения научного исследования 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ необходимо перевести из рабочих дней в календарные дни. Для этого 
необходимо рассчитать коэффициент календарности по следующей формуле: 
𝑘кал =
𝑇кал
𝑇кал − 𝑇вых − 𝑇пр
=
365
365 − 118
= 1,48 
где TКАЛ – календарные дни (TКАЛ = 365); 
TВЫХ – выходные дни (TВЫХ = 104); 
TПР – праздничные дни (TПР = 14). 
В таблице 24 приведены расчеты длительности отдельных видов работ. 
Таблица 24 – Временные показатели проведения работ 
№ 
раб. 
Исполнители 
Продолжительность работ 
Tmin, чел-
дн. 
Tmax, 
чел-дн. 
Tож, чел-
дн. 
Тр, раб.дн 
Ткд, 
кал.дн 
Р СД Р СД 
1 Р 1 2 1,4 1,4 - 2 - 
2 Р, СД 1 2 1,4 0,7 1,4 1 2 
3 Р, СД 2 3 2,4 2,4 2,4 3 3 
4 Р, СД 1 2 1,4 0,7 1,4 1 2 
5 СД 2 3 2,4 - 2,4 - 3 
6 СД 5 10 7 - 7 - 10 
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7 Р, СД 2 3 2,4 1,2 2,4 2 3 
8 Р, СД 3 6 4,2 2,1 4,2 3 6 
9 Р, СД 3 6 4,2 - 4,2 - 6 
10 СД 1 2 1,4 - 1,4 - 2 
Итого 8,5 26,8 12 37 
 
На руководителя приходится 12 дней, на студента-дипломника 37 дней. 
На основе таблицы 24 построим календарный план-график. Диаграмма 
Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором работы по теме 
представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 
датами начала и окончания выполнения данных работ. 
 
№ Вид работы Исп-ли Ткд С 16.04.2018 г. по 24.05.2018 г. 
1 
Составление и 
утверждение задания 
НИР 
Р 2 
                   
2 
Изучение исходных 
данных и материалов 
по тематике 
Р 
СД 
1 
2 
                   
3 
Разработка и 
утверждение ТЗ 
Р 
СД 
3 
3 
                   
4 
Календарное 
планирование работ 
Р 
СД 
1 
2 
                   
5 
Разработка 
структурных схем 
СД 3 
                   
6 
Разработка 
функциональных схем 
СД 10 
                   
7 
Выбор технических 
средств 
автоматизации 
Р 
СД 
2 
3 
                   
8 
Выбор алгоритмов 
управления 
Р 
СД 
3 
6 
                   
9 
Разработка экранной 
формы 
СД 6 
                   
10 
Составление 
пояснительной 
записки 
СД 2 
                   
-руководитель                      - студент-дипломник 
 
Рисунок 44 – Календарный план график проведения НИОКР 
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3.5 Бюджет научно-технического исследования 
3.5.1 Расчет материальных затрат 
Расчет материальных затрат осуществляется по следующей формуле: 

=
+=
m
i
хiiТ Nk
1
расм Ц)1(З ,                                        
где   m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг и т.д.); 
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы, примем равным 20%. 
Расчеты представлены в таблице 25. 
Таблица 25 – Материальные затраты 
Наименование 
Е
д
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ес
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о
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ен
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р
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Контроллер Siemens S7-300  шт. 1 143 700 179625 
Уровнемер Rosemount 5600 шт. 3 65 000 224250 
Датчики давления Метран-75 шт. 2 73 000 167900 
Расходомер Метран-350 шт. 2 285 000 655500 
Преобразователь температуры Метран-274 шт. 1 117 500 135125 
Электропривод Danfos AME шт. 2 132 000 330000 
Итого:       1692400 
 
3.5.2 Расчет затрат на специальное оборудование 
В данной статье расхода включается затраты на приобретение 
специализированного программного обеспечения для программирования 
Scada. В таблице 26 приведен расчет бюджета затрат на приобретение 
программного обеспечения для проведения научных работ. 
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Таблица 26 – Расчет бюджета затрат на приобретения ПО 
Наименование 
Количество 
единиц 
Цена единицы 
оборудования, 
руб 
Общая 
стоимость, руб 
CodeSys 1 18 000 18000 
итого:     18000 
 
3.5.3 Основная заработная плата исполнителей темы 
В настоящую статью включается основная заработная плата научных и 
инженерно-технических работников, участвующих в выполнении работ по 
данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 
трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 
тарифных ставок. В состав основной заработной платы включается премия, 
выплачиваемая ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от 
тарифа или оклада. Расчет основной заработной платы сводится в таблицу.  
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
м
дн
д
З М
З
F

=  
Где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: 
при отпуске в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно- 
технического персонала, раб. дн. 
Расчеты затрат на основную заработную плату приведены в таблице 8 
При расчете учитывалось, что в году действительный годовой фонд 247 
рабочих дней. Также был принят во внимание коэффициент, учитывающий 
коэффициент по премиям KПР = 0,3 и районный коэффициент KРK = 0,3 (𝐾 =
1,3 ∙ 1,3 = 1,69). Тарифная заработная плата руководителя и инженера взята 
согласно тарифной сетке ООО «Новомет Сервис». 
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Таблица 27 – Основная заработная плата 
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Руководитель 40000 30 20 30 78000 3536,84 12 42442,08 
Инженер 25000 30 20 30 48750 2210,53 37 81789,61 
Итого:        124231,69 
 
3.5.4 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.).  
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
ЗдопР = 𝑘доп ∙ Зосн = 0,15 ∙ 42442,08 = 6366,31 руб 
ЗдопИ = 𝑘доп ∙ Зосн = 0,15 ∙ 81789,61 = 12268,44 руб 
 
3.5.5 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
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)ЗЗ( допоснвнебвнеб += kЗ , 
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
30% (пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
Отчисления во вне бюджетные фонды приведены в таблице 28. 
Таблица 28 – Отчисления во внебюджетные фонды 
Исполнитель 
Основная заработная 
плата, руб 
Дополнительная заработная 
плата, руб 
Руководитель проекта 42442,08 6366,31 
Инженер 81789,61 12268,44 
Коэффициент отчисления во 
внебюджетные фонды, % 
30,00 30,00 
Итого: 37269,51 5590,43 
 
3.5.6 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле. 
Знакл = (сумма статей 1 ÷ 5) ∙ 𝑘нр 
где   kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Знакл = (864860 + 27000 + 124231,69 + 18634,75 + 42859,94) ∙ 0,15
= 161637,96 руб 
где 0,15 - коэффициент, учитывающий накладные расходы (15%). 
 
3.5.7 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 
проекта 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект 
приведен в таблице 29. 
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Таблица 29 – Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты 1692400 
2. Затраты на специальное оборудование 18000 
3. Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы 
124231,69 
4. Затраты по дополнительной заработной 
плате исполнителей темы 
18634,75 
5. Отчисления во внебюджетные фонды 42859,94 
6. Накладные расходы 161637,96 
7. Бюджет затрат НТИ 2057764,34 
 
3.7 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсэффективности. 
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 
вариантов исполнения научного исследования (см. таблицу 12). Для этого 
наибольший интегральный показатель реализации технической задачи 
принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится 
финансовые значения по всем вариантам исполнения.  
Интегральный финансовый показатель разработки определяется:  
,
max
.
Ф
Ф
I
piiисп
финp =  
где испiфинрI  – интегральный финансовый показатель разработки; 
Фрi– стоимость i-го варианта исполнения;  
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Фmax– максимальная стоимость исполнения научно-
исследовательского проекта (в т.ч. аналоги). 
Полученная величина интегрального финансового показателя 
разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат 
разработки в разах (значение больше единицы), либо соответствующее 
численное удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше 
единицы, но больше нуля). 
В работе рассмотрены аналоги: 
Аналог 1 – существующая система АСУ ТП, спроектированная 
компанией АО «Роснефть». Система АСУ ТП разработана на базе контролера 
Siemens S7-300 и датчиков Метран; 
Аналог 2 – спроектированная система АСУ ТП компанией ООО 
«Автоматизация производств». Система АСУ ТП разработана на базе 
контроллеров Alenbradley и датчиков Rosemount. 
Смета бюджетов для рассмотренных аналогов приведена в таблице 30 
Таблица 30 – Смета бюджетов для рассмотренных аналогов 
 Проектируемая 
АСУ ТП 
Аналог 1 Аналог 2 
Бюджет затрат, 
руб 
2057764,34 2500000 2400000 
 
Так как разработка имеет одно исполнение, то 
𝐼финр
р
=
Фр
Ф𝑚𝑎𝑥
=
2057764,34
2500000
= 0,82; 
Для аналогов соответственно: 
1 1
1
max
2500000
250000
1;
0
а а
фина
Ф
I
Ф
= = = 2 11
max
2400000
250
0,96;
0000
а а
фина
Ф
I
Ф
= = =  
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов 
исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:  
 = iipi baI , 
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где  piI –интегральный показатель ресурсоэффективности для i-го варианта 
исполнения разработки;  
ia – весовой коэффициент i-го варианта исполнения разработки;  
a
i
b ,
p
i
b – бальная оценка i-го варианта исполнения разработки, 
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
n – число параметров сравнения.  
Сравнительная оценка характеристик вариантов исполнения проекта 
приведена в таблице 31. 
Таблица 31 − Сравнительная оценка характеристик вариантов 
исполнения проекта 
ПО 
 
Критерии 
Весовой 
коэффициент 
параметра 
Текущий 
проект 
Аналог 
1 
Аналог 
2 
1. Повышение роста 
производительности труда 
пользователя 
0,25 5 4 5 
2. Удобство в 
эксплуатации  
0,25 5 4 5 
3. Надёжность 0,2 4 4 4 
4. Экономичность 0,25 5 4 4 
5. Помехоустойчиовсть 0,05 4 5 5 
ИТОГО 1 4,75 4,05 4,55 
 
Расчёт интегрального показателя ресурсоэффективности представлен 
ниже.  
Iтп = 50,25 + 50,25 + 40,2 + 40,25 + 40,05 = 4,75; 
Аналог 1 = 40,25 + 40,25 + 40,2 + 40,25 + 50,05 = 4,05; 
Аналог 2 = 50,25 + 50,25 + 40,2 + 40,25 + 50,05 = 4,55. 
Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 
разработки (
р
финpI ) и аналога (
ai
финaiI ) определяется на основании 
интегрального показателя ресурсоэффективности и интегрального 
финансового показателя по формуле: 
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В результате: 
𝐼финр
р
=
𝐼т
р
𝐼финр
р =
4,75
0,82
= 5,79; 
1
1
1 1
1
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= = =  
Сравнение интегрального показателя эффективности текущего проекта 
и аналогов позволит определить сравнительную эффективность проекта.  
Сравнительная эффективность проекта: 
аi
финаi
р
финp
ср
I
I
Э =  
Результат вычисления сравнительной эффективности проекта и 
сравнительная эффективность анализа представлены в таблице 32. 
Таблица 32 − Сравнительная эффективность разработки 
№ Показатели Разработка  
Аналог 
1 
Аналог 
2 
1  
Интегральный финансовый показатель 
разработки 
0,82 1 0,96 
2 
Интегральный показатель 
ресурсоэффективности разработки 
4,75 4,05 4,55 
3 Интегральный показатель эффективности 5,79 4,05 4,74 
4 
Сравнительная эффективность вариантов 
исполнения 
- 1,43 1,22 
 
Таким образом, основываясь на определении ресурсосберегающей, 
финансовой эффективности исследования, проведя необходимый 
сравнительный анализ, можно сделать вывод о превосходстве выполненной 
разработки над аналогами и по финансовой эффективности, и по ресурсной 
эффективности.  
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4. Социальная ответственность 
Введение 
В ВКР рассматривается автоматизация системы управления 
технологическим процессом факельным сепаратором УКПГ. В данном 
разделе выпускной квалификационной работы представлены и рассмотрены 
основные факторы, оказывающие влияние на работников предприятия, такие 
как производственная и экологическая безопасность. Также разработан 
комплекс мероприятий, снижающий негативное воздействие проектируемой 
деятельности на работников и окружающую среду.  
В ВКР рассматривается автоматизация системы управления 
технологическим процессом факельным сепаратором установки комплексной 
подготовки газа. Автоматизация производства позволяет осуществлять 
технологические процессы без непосредственного участия обслуживающего 
персонала. При полной автоматизации роль обслуживающего персонала 
ограничивается общим наблюдением за работой оборудования, настройкой и 
наладкой аппаратуры.  
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4.1. Датчики 
В ходе технологического процесса в соответствии с ТЗ предпочтение 
отдается интеллектуальным датчикам с унифицированным токовым сигналом 
4-20 мА и обменом данными в соответствии со спецификацией HART, при 
этом подбор необходимо вести для агрессивных сред, со взрывозащищенным 
корпусом и искробезопасными цепями. Также в системе подобраны 
интеллектуальные датчики с самодиагностикой. В которых предусмотрен 
алгоритм защиты искажения данных, а также выводе информации о коротких 
замыканиях и обрывах линии.  
 
 
Рисунок 45 – Блок схема проверок на обрыв и короткое замыкание 
В случае обрыва линии или коротком замыкании в системе у оператора 
выходят сообщения об ошибках, данные недостоверны. В этом случае 
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включаются резервные датчики, если же общая линия повреждена, что и 
резервные датчики выдают ошибки, то включается световое и звуковое 
оповещение «Авария», оператор должен дать указание дежурному слесарю 
КИПиА проверить оборудование по месту. Система автоматически переходит 
в режим аварийного останова. 
Датчик давления 
Выбран высокоточный интеллектуальный датчик 
избыточного/абсолютного давления Метран-75. Применение в 
чувствительных элементах мембран из специализированных сплавов 
позволяет использовать датчик для измерения давления высокоагрессивных 
сред. 
– Соответствие требованиям электромагнитной совместимости 
– Взрывозащищенное исполнение: искробезопасная электрическая 
цепь и взрывонепроницаемая оболочка (0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6) 
– Поворотный корпус и дисплей, прочная виброустойчивая 
конструкция. 
Время наработки на отказ 100 000 часов. 
Датчик температуры 
Для измерения температуры был выбран термометр сопротивления по 
DIN стандарту с защитой от воспламенения   Метран-274, т.к. по ТЗ 
удовлетворяет степени защиты, имеется протокол HART, высокий класс 
точности. 
Метран-274 автомическ предназначен для измерения температуры подержания ейтральных пыли и 
агрессивных сред профиля, по отношению к которым другим атериал соединтльая защитной арматуры 
ситемы является коррозионностойким. 
Время наработки на отказ составляет 100 000 часов. 
Расходомер 
Для измерения расхода будем использовать кориолисовые 
расходомеры Метран-350 Anubar ОНТ. 
Основные боле преимущества:  
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- интегральная конструкция выодится расходомера датчик исключает потребность контрлем в 
импульсных линиях и блок дополнительных центральы устройствах, сокращается исполнея количество 
потенциальных мест обруд течек либо среды; 
- низкие danfos безвозвратные потери частиног давления сниже в трубопроводе сокращают 
ниже затраты на электроэнергию;  
- многопараметрические стандры преобразователи газовые 3051SMV в составе также
расходомеров обеспечивают харктеис вычисление поверхн мгновенного массового исполнея расхода 
жидкости, пара, область газа режима или объемного расхода факельный газа, приведенного к процеса тандартным измертльног
условиям;  
- установка таблице расходомера экономична и менее таблиц рудоемка защиты по сравнению 
с установкой приве измерительного комплекса на приведны базе рисунок стандартной диафрагмы/ 
Средняя наработка на отказ 150 000 ч. 
Уровнемер 
Уровнемеры 5600 – это формате интеллектуальные могут приборы для бесконтактных 
стандров измерений уровня различных обеспчивающх родуктов требования в резервуарах различных америкнсй типа и 
размеров. истема Благодаря оператв высокой чувствительности управления ровнемеры 5600 
обеспечивают материл надежные модульню и точные измерения рисунок в сложных условиях 
размеы технологического интервал процесса и могут повышени рименяться для измерений уровня 
прогамне родуктов всаыющей с низкой диэлектрической темпрау проницаемостью, работать в выход широком выбор
диапазоне значений сигналов температур и давлений, а также коничесая беспечивают датчиков высокую 
гибкость контрлеы измерений благодаря наиболе широкому номиалье выбору антенн и минальое атериалов. 
Уровнемеры 5600 следующих просты поля в обслуживании и управлении насо, что в совокупности 
снижает питаня затраты налдкой на ввод в эксплуатацию и монтажых бслуживание. 
Время наработки на отказ составляет 120 000 ч. 
Также в системе подобраны интеллектуальные датчики с 
самодиагностикой. В которых предусмотрен алгоритм защиты искажения 
данных, а также выводе информации о коротких замыканиях и обрывах линии.  
4.2. Контроллер 
Для решения данной задачи было выбрано контроллерное 
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оборудование Siemens S7-300. 
Контроллер Siemens S7-300 имеет два исполнения: 
– ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ (О) 
– ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ (Ex) 
Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь (уровень ia). 
Маркировка взрывозащищенного исполнения [Exia]IIC. 
Каждый канал ввода/вывода – активный барьер взрывозащиты, с 
индивидуальной гальванической развязкой. 
Модульная конструкция позволяет наращивать систему, а также 
заменять и резервировать элементы системы. 
4.3. Обеспечение отказоустойчивости системы 
Работоспособность контроллера подтверждается сигналом “Работа”, 
который передается на вход сторожевого таймер. В случае выхода из строя 
контроллера UCP1 (“зависания”), сигнал “Работа” переходит в статический 
режим, в этой ситуации сторожевой таймер формирует команду на включение 
блока экстренного останова.  
Контроль работоспособности блоков связи с объектом осуществляет 
блок управления устройства UCP1. Критерием исправности блока связи 
является наличие связи с ним по каналу PROFIBUS-DP и отсутствие 
сообщений об ошибках, в принятых от него, диагностических сообщениях. 
Сообщения об отказах передаются оператору, который принимает решение о 
возможности продолжения работы или останове блока сепарации. 
Если решение от оператора не поступает в течение 10 минут, система 
формирует команду на включение блока экстренного останова. 
Также для защиты данных от ошибок помимо самодиагностики 
датчиков проходит проверка контрольной суммы (хэшсуммы).  
Хеш-сумма (контрольная сумма) – это массив байт фиксированный 
длинный полученный при помощи специальных хеш-функций, являющийся 
уникальным для входящих данных. Как правило, хеш-суммы возвращаются в 
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шестнадцатеричном виде, где каждые два символа представляют собой один 
байт данных. 
Хеш-суммы удобно использовать для проверки целостности и/или 
достоверности данных, т.к. если данные будут отличаться от своего 
первоначального вида, то хеш-сумма также будет отличаться. 
В системе используется алгоритм MD5. Алгоритм генерирует 128-
битный ключ, что составляет 16 байт данных.  
Также для повышения надежности необходимо зарезервировать 
датчики. 
 
 
Рисунок 46 – Резервирование датчиков 
4.4. Интерфейс 
На рисунке 47 приведена часть мнемосхемы выполненная в CodeSys 
Scada. 
Данный интерфейс прост для оператора. Не дает возможности изменять 
или менять информацию показаний с датчиков. Доступ у оператора лишь на 
просмотр данных, также есть возможность пуска/останова системы. 
Включение/отключение насоса. 
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Рисунок 47 – Мнемосхема 
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Заключение 
В результате выполненной  работы была разработана система 
автоматизированного управления блока подготовки газа, а именно факельного 
сепаратора. В ходе ВКР был изучен технологический процесс подготовки газа. 
Были разработаны структурная и функциональная схемы автоматизации блока 
подготовки газа УКПГ, позволяющие определить состав необходимого 
оборудования и количество каналов передачи данных и сигналов. Системы 
автоматизации блока подготовки газа УКПГ, диспетчерского контроля и 
управления были спроектированы на базе полевых устройств фирмы 
Rosemount, промышленных контроллеров Siemens SIMATIC S7-400 и 
программного SCADA-пакета CodeSys. В данном работе была разработана 
схема внешних проводок, позволяющая понять систему передачи сигналов от 
полевых устройств на щит КИПиА и АРМ оператора и, в случае 
возникновения неисправностей, легко их устранить. Для управления 
технологическим оборудованием и сбором данных были разработаны 
алгоритмы пуска/останова технологического оборудования и управления 
сбором данных. Для разработанных алгоритмов было разработано 
программное обеспечение для ПЛК с помощью программной среды Siemens 
Step7. Для поддержания давление нефти в трубопроводе на выходе подпорной 
насосной станции был выбран способ регулирования давления 
(дросселирование) и разработан алгоритм автоматического регулирования 
давления (разработан ПИД-регулятор). Были разработаны дерево экранных 
форм, мнемосхемы ФС и объектов блока блока подготовки газа. 
В разделе финансовый менеджмет была дана оценка 
конкурентоспособности, проведн SWOT-анализ. Составлен план-график 
разработки НТИ, а также посчитана смета затрат на проектирование. В конце 
была показана ресурсоээффективность проекта. 
В разделе социальная овтетственность были указаны преимущества 
системы в области надежности, было предложено резервирование датчиков с 
целью повышения безотказности системы. Рассмотрены вопросы связи 
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контроллера и оператора, а также указано преимущество использования 
SCADA. 
Таким образом, спроектированная САУ блока подготовки газа 
факельного сепаратора не только удовлетворяет текущим требованиям к 
системе автоматизации, но и имеет высокую гибкость, позволяющую 
изменять и модернизировать разработанную САУ в соответствии с 
возрастающими в течение всего срока эксплуатации требованиям.  
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